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Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловуюэнергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территориигородского поселения Белоярский
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондови приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетнымэлементам территориального деления с разделением объектов строительства намногоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания ипроизводственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждыйгод первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Перечень объектов перспективной застройки на территории городскогопоселения Белоярский, планируемых к вводу до 2027 года, приведен в таблице 1.
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Таблица 1 – Перечень объектов нового строительства
№п/п Наименование объекта Расположение Тип застройки Этажность Общаяплощадь, м2 Планируемый годприсоединения

Тепловаянагрузка,Гкал/ч
Источниктеплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения
1 Объект общественно-деловогоназначения микрорайон Мирный Общественныездания 2 712,16 2025-2027 0,078 Котельная №1(Центральная городская)
2 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 1/2 МКД 2 748,8 2025-2027 0,082 Котельная №1(Центральная городская)
3 Объект общественно-деловогоназначения микрорайон Мирный, 19 Общественныездания 2 999,38 2025-2027 0,109 Котельная №1(Центральная городская)
4 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 23 МКД 2 936,29 2025-2027 0,102 Котельная №1(Центральная городская)
5 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 3/4 МКД 2 936 2025-2027 0,102 Котельная №1(Центральная городская)
6 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 41 МКД 2 748,8 2025-2027 0,082 Котельная №1(Центральная городская)
7 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 44 МКД 2 748,8 2025-2027 0,082 Котельная №1(Центральная городская)
8 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 6 МКД 2 748,8 2025-2027 0,082 Котельная №1(Центральная городская)
9 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 7/8 МКД 2 748,8 2025-2027 0,082 Котельная №1(Центральная городская)
10 Магазин микрорайон Мирный, 9 Общественныездания 1 186,03 2025-2027 0,02 Котельная №1(Центральная городская)
11 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 9/10 МКД 2 748,8 2025-2027 0,082 Котельная №1(Центральная городская)
12 Здание общественного назначения Белоярский мкр. 3а Общественныездания - - 2025-2027 0,1 Котельная №1(Центральная городская)
13 Многоквартирный жилой дом Белоярский мкр.7, поз.10 МКД 9 - 2025-2027 0,542 Котельная №1(Центральная городская)
14 Универсам Белоярский мкр.7, поз.13 Общественныездания - 2025-2027 0,06 Котельная №1(Центральная городская)
15 Многоквартирный жилой дом Белоярский мкр.7, поз.14 МКД 9 - 2025-2027 0,542 Котельная №1(Центральная городская)
16 Магазин промтоваров Белоярский мкр.7, поз.27 МКД - - 2025-2027 0,06 Котельная №1(Центральная городская)
17 Многоквартирный жилой дом Белоярский мкр.7, поз.7 МКД 4 - 2025-2027 0,241 Котельная №1(Центральная городская)
18 Многоквартирный жилой дом Белоярский мкр.7, поз.8 МКД 9 - 2025-2027 0,542 Котельная №1(Центральная городская)
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№п/п Наименование объекта Расположение Тип застройки Этажность Общаяплощадь, м2 Планируемый годприсоединения
Тепловаянагрузка,Гкал/ч

Источниктеплоснабжения
19 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 12 МКД 3 1680,4 2025-2027 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
20 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 15 МКД 3 1680,4 2025-2027 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
21 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 16 МКД 3 1680,4 2025-2027 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
22 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 18 МКД 3 1680,4 2025-2027 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
23 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 2 МКД 3 1680,4 2025-2027 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
24 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 20 МКД 3 1680,4 2025-2027 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
25 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 21 МКД 3 1680,4 2025-2027 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
26 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 6 МКД 3 1680,4 2025-2027 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
27 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 8 МКД 3 1680,4 2025-2027 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
28 Магазин квартал Молодёжный Общественныездания 2 404,8 2025-2027 0,041 Котельная №1(Центральная городская)
29 Магазин пекарня квартал Молодёжный Общественныездания 1 320 2025-2027 0,032 Котельная №1(Центральная городская)
30 Многоквартирный жилой дом квартал Южный, 1 МКД 3 1680,4 2025-2027 0,122 Котельная №1(Центральная городская)
31 Многоквартирный жилой дом квартал Южный, 3 МКД 3 895,2 2025-2027 0,065 Котельная №1(Центральная городская)
32 Многоквартирный жилой дом квартал Южный, 5 МКД 3 1680,4 2025-2027 0,122 Котельная №1(Центральная городская)
33 Многоквартирный жилой дом квартал Южный, 6 МКД 3 1680,4 2025-2027 0,122 Котельная №1(Центральная городская)Децентрализованная система теплоснабжения
34 Зона застройки территорииквартала в юго-восточной частигорода Белоярский ЮВ часть города ИЖС 1-2 - - 11,4 Индивидуальноетеплоснабжение
35 Зона застройки территориимикрорайона №5А мкр 5а ИЖС 1-2 - - 4,874 Индивидуальноетеплоснабжение
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Прогноз прироста площадей перспективной застройки, сгруппированных позонам действия источников тепловой энергии, на каждом этапе представлен в таблице2.
Таблица 2 – Прогноз прироста площадей перспективной застройки (нарастающимитогом)

Наименование котельной Единицаизмерения Этапы2026 2027 2028Котельная № 1 (Центральная городская) м2 0,134 1,672 1,584новое строительство м2 1,672 1,672 1,672снос м2 1,538 0,088Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») м2 - - -новое строительство м2 - - -снос м2 - - -Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) м2 - - -новое строительство м2 - - -снос м2 - - -Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 м2 - - -Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 м2 - - -Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 м2 - - -Котельная «Аэропорт Белоярский» м2 - - -новое строительство м2 - - -снос м2 - - -

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловойэнергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребленияв каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Показатель спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергиигородского поселения Белоярский на 01.06.2026 составляет 62,660 Гкал/ч (тепловаянагрузка на коллекторах источников теплоснабжения).Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабженияпредставлены в таблице 3.

Таблица 3 – Данные базового уровня потребления тепла до 01.06.2026
Наименование котельной Выработка тепловойэнергии за 2025 год,Гкал

Установленнаямощность котельной,Гкал/ч
Число часовработы КИУМ, %

Котельная №1 (Центральнаягородская) 165548,392 140,0 8616 13,7
Котельная №3 (ВОС) 6897,893 7,71 6384 14,0Котельная № 4 (Котельная 4микрорайона «Березка») 3896,086 3,12 8616 14,5

Котельная №5 (Котельная врайоне СУ 966) 1567,424 1,72 6384 14,3
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 1 272,46 0,465 8616 31,8Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 1 051,64 0,645 8616 18,9Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 2 213,26 0,86 8616 29,9Котельная «АэропортБелоярский» 3500,0 1,72 6384 31,9

Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному образованиюсформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2027 года и
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представлен в таблице 4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергиис разделением по видам потребления представлен в таблице 5.
Таблица 4 – Прогноз прироста тепловых нагрузок

Наименование котельной Категория объекта Единицаизмерения Этапы2025 2026 2027
Котельная № 1 (Центральная городская)

Жилые дома Гкал/ч -0,013 1,525 1,437Общественные здания Гкал/ч 0,133 0,12 0,187ИЖС Гкал/ч - - -Производственные здания Гкал/ч - - -Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка») - Гкал/ч - - -
Котельная № 5 (Котельная в районе СУ966) - Гкал/ч - - -
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 - Гкал/ч - - -Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 - Гкал/ч - - -Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 - Гкал/ч - - -Котельная «Аэропорт Белоярский» - Гкал/ч - - -

Таблица 5 – Прирост объемов потребления тепловой энергии
Наименование котельной Категория объекта Единицаизмерения Этапы2025 2026 2027

Котельная № 1 (Центральная городская)
Жилые дома Гкал -32,7 3831,0 3610,0Общественные здания Гкал 926,4 835,9 1302,6ИЖС Гкал - - -Производственные здания Гкал - - -Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка») - Гкал - - -

Котельная № 5 (Котельная в районе СУ966) - Гкал - - -
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 - Гкал - - -Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 - Гкал - - -Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 - Гкал - - -Котельная «Аэропорт Белоярский» - Гкал - - -

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловойэнергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными впроизводственных зонах, на каждом этапе
В системе теплоснабжения городского поселения Белоярский производственныекотельные, предназначенные для обеспечения технологических процессовпромышленных предприятий (технологического теплоснабжения), отсутствуют.
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешеннойплотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориальногоделения, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системетеплоснабжения и по городскому поселению
На территории городского поселения Белоярский в структуре теплоснабженияучаствуют:– Объекты теплоснабжения теплоснабжающих организаций:
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· муниципальное унитарное предприятие Белоярского района «Белоярскиекоммунальные системы» (далее – МУП «БКС»);
· акционерное общество «Аэропорт Белоярский» (далее - АО «Аэропорт«Белоярский»).– Объекты теплоснабжения прочих организаций:
· АО «Газпром Центрэнергогаз» (Производственная база);
· УМП«Городской центр торговли» (крышная котельная гостиницы «Карибу»);
· БУ «Белоярский политехнический колледж»;
· ПАО Банк «ВТБ» в г. Белоярский (крышная котельная);
· Котельная узла связи г. Белоярский, мкр. 3 д. 38;
· ООО «Белоярское автотранспортное предприятие»;
· ООО «Газстройинжиниринг»;
· ООО «КОММАРКЕТ»;
· ООО «Ай Ас» (котельная рыбзавода);
· ООО «Сервисимпорттехника»;
· ООО «СП «БЕЛОЯРСКОЕ»;
· ООО «Северстройлига»;
· Передвижные электростанции «Казым»;
· ООО «УПТК»;
· Филиал №10 АО «ГК «Северавтодор»;
· Котельная ГИБДД, г. Белоярский, 4 мкр. д. 20.Теплоснабжение основной части общественного и жилищного фонда городскогопоселения Белоярский осуществляет МУП «БКС».Теплоснабжение АО «Аэропорт Белоярский» обеспечивается одной котельной«Аэропорт Белоярский».Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевыхорганизаций до 01.06.2026 представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зоны эксплуатационной ответственности ТСО
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Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощностиисточников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей городскогопоселения Белоярский
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия системтеплоснабжения и источников тепловой энергии
На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории городскогопоселения Белоярский в систему централизованного теплоснабжения входятследующие отопительные котельные:
- Котельная № 1 (Центральная городская);
- Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026. С 01.06.2026 – только на нужды ВОС;
- Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»);
- Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966);
- Котельная АО «Аэропорт Белоярский»;
- Крышные котельные:
· Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4;
· Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4;
· Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4.Обслуживание крышных котельных осуществляет МУП «БКС» в соответствиис договором на техническое обслуживание с управляющей компанией ООО«Сервисимпорттехника».Котельные прочих предприятий (АО «Газпром Центрэнергогаз»(Производственная база); УМП «Городской центр торговли» (крышная котельнаягостиницы «Карибу»); БУ «Белоярский политехнический колледж»; ПАО Банк «ВТБ»в г.Белоярский (крышная котельная); Котельная узла связи г. Белоярский, мкр. 3 д. 38;ООО «Белоярское автотранспортное предприятие»; ООО «Газстройинжиниринг»;ООО «КОММАРКЕТ»; ООО «Ай Ас» (котельная рыбзавода); ООО«Сервисимпорттехника»; ООО «СП «БЕЛОЯРСКОЕ»; ООО «Северстройлига»;Передвижные электростанции «Казым»; ООО «УПТК»; Филиал № 10 АО «ГК«Северавтодор»; Котельная ГИБДД, г. Белоярский, 4 мкр. д. 20.) осуществляютвыработку и отпуск тепловой энергии исключительно на собственные нужды и далеене рассматриваются.Зоны действия источников тепловой энергии системы теплоснабжениягородского поселения Белоярский представлены на рисунке 2.Крышные котельные 4 микрорайона - д. №№ 12, 17 и 19 собственных зондействия не имеют и работают на теплоснабжение зданий, на которых ониустановлены.Котельная «Аэропорт Белоярский» работает в зоне действия присоединенныхсетей к объектам организации.Зоны действия котельных изолированы друг от друга и перемычками не связаны.
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Рисунок 2 – Зоны действия котельных до 01.06.2026
До конца расчетного срока схемы теплоснабжения (2027 г.) строительство новыхисточников теплоснабжения не предполагается.
2.2 Описание существующих и перспективных зон действияиндивидуальных источников тепловой энергии
Зоны жилой малоэтажной застройки частного сектора сформированы всложившихся на территории поселения районах. Теплоснабжение жилых домов в этихзонах осуществляется от индивидуальных газовых котельных, располагаемых внутризданий. Оборудование, установленное в индивидуальных котельных разнообразно какпо мощности, так и производителям. Тепло в основном расходуется на нуждыотопления, в отдельных домах так же и на нужды горячего водоснабжения.В отдельных многоквартирных домах в городском поселении Белоярскийприменяется индивидуальное поквартирное теплоснабжение. Тепло расходуется нанужды отопления и горячего водоснабжения.На расчетный срок в городском поселении Белоярский прирост тепловойнагрузки в зонах индивидуального теплоснабжения предполагается в юго-восточнойчасти города (11,4 Гкал/ч) и на территории микрорайона №5А (4,874 Гкал/ч).
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности итепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии,в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующий и перспективные балансы тепловой мощности источниковтепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой изсистем теплоснабжения городского поселения Белоярский представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки напериод 2025 - 2035 гг.
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Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Котельная №1 (Центральная городская)Установленная мощность, Гкал/ч 140 140 140 140 140 140 140Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 10,431 10,428 10,764 11,126 11,126 11,126 11,126
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 44,54 44,674 46,346 47,93 47,93 47,93 47,93Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 23,637 23,506 21,498 19,552 19,552 19,552 19,552
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 30,07 29,9 27,35 24,87 24,87 24,87 24,87
Котельная №3 (ВОС) Только на нужды ВОСУстановленная мощность, Гкал/ч 7,71 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 7,636 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 2,85 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 4,786 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 62,68 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)Установленная мощность, Гкал/ч 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 52 52 52 52 52 52 52
Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966)Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38

Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208
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Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53

Котельная «Аэропорт Белоярский»Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Итого по г.п. БелоярскийУстановленная мощность, Гкал/ч 156,24 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 94,535 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 10,825 10,822 11,158 11,52 11,52 11,52 11,52
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 51,835 50,299 51,971 53,555 53,555 53,555 53,555Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 31,875 27,362 25,354 23,408 23,408 23,408 23,408
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 33,72 30,92 28,65 26,45 26,45 26,45 26,45

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловойэнергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действияисточника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений,городских округов либо в границах городского округа (поселения) с указаниемвеличины тепловой нагрузки для потребителей городского поселенияБелоярский
Источники, зоны действия которых расположены в границах двух или болеепоселений, на территории городского поселения Белоярский, отсутствуют.
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии сметодическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Под эффективным радиусом теплоснабжения, согласно его определению вФедеральном законе, понимается такое расстояние от потребителя до ближайшегоисточника тепловой энергии (по радиусу) при котором достигается положительнаявеличина роста экономического эффекта от присоединения потребителей за пределамимаксимального радиуса теплоснабжения при сохранении существующего источникатепловой энергии. Тогда может быть произведена оценка целесообразностиподключения объекта, находящегося на определенном расстоянии от источника тепла
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к существующим тепловым сетям по сравнению со строительством нового источникаили с переходом на автономное теплоснабжение.В качестве критерия для определения искомой величины эффективного радиусаиспользуем рост среднегодового чистого дисконтированного дохода от присоединениядополнительных потребителей к действующей системе теплоснабжения. В общем видегодовой эффект представляется в виде системы 4-х уравнений:
∆Э = ∆𝑅 − ∆З − ∆𝐾Σ𝐷𝑠    (1)

∆𝑅 = 𝐶𝑞∙∆𝑄   (2)
∆З = 𝐶𝑚∙ ∆𝑄

𝑄𝑝н∙𝜂кот∙𝜂тс
+ 𝛼аро∙∆𝐾Σ + э∙∆𝑄∙𝐶э + 1 − 𝜂тс ∙∆𝑄

𝜂тс ∙𝐶𝑞

+ ∆Ш∙Фзп∙ 1 + 𝛼𝑐𝑐   (3)
𝐷𝑠 = (1 + 𝐸)𝑇 − 1

𝐸∙(1 + 𝐸)𝑇    (4)
где ∆Э – Рост среднегодового чистого дисконтированного дохода отприсоединения новых (виртуальных) потребителей тепловой энергии, расположенныхна радиусе Rmax+ Rэф;∆𝑅 – увеличение годовой выручки от продажи тепловой энергии новым(виртуальным) потребителям тепловой энергии;∆З – годовой прирост эксплуатационных затрат, связанный с изменениемтепловой нагрузки системы теплоснабжения, руб./год;𝐶𝑞 – стоимость (тариф) тепловой энергии на границе балансовой

ответственности теплосетевой компании и потребителя, руб./Гкал;∆𝑄 – изменение количества потребляемой тепловой энергии, обусловленноеподключением новых потребителей за счет увеличения радиуса теплоснабжения,Гкал/год;𝐶𝑚, 𝐶э – стоимости топлива и электроэнергии, руб./кг у.т., руб./кВтч;𝑄𝑝н - низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг у.т.;𝜂кот, 𝜂тс – кпд котельной и тепловой сети;𝛼аро – коэффициент отчислений на амортизацию, ремонт и обслуживание
тепловых сетей;∆𝐾Σ - дополнительные капиталовложения, обусловленные модернизациейобъектов теплоснабжения за счет увеличения радиуса теплоснабжения;э – удельный расход электроэнергии на производство и транспорт тепловойэнергии, кВтч/Гкал;∆Ш – изменение численности обслуживаемого персонала;Фзп – фонд зарплаты, руб./(чел.·год);𝛼𝑐𝑐 – коэффициент, учитывающий отчисления на социальное страхование;
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𝐷𝑠 - сумма коэффициентов дисконтирования за весь срок жизниинвестиционного проекта (Т);𝐸 – ставка дисконтирования, 1/год.Величина Rэф определяется, исходя из нахождения такого максимальногозначения ∆R, которое обеспечит положительный прирост экономического результатапри заданной величине подключаемой нагрузки.Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения для источниковтепловой энергии городского поселения Белоярский представлены на рисунках 3-6.

Рисунок 3 – Результаты расчета Rэф по котельной №1 (Центральная городская)
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Рисунок 4 – Результаты расчета Rэф по котельной №3 (ВОС) до 01.06.2026

Рисунок 5 – Результаты расчета Rэф по котельной №4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)
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Рисунок 6 – Результаты расчета Rэф по котельной №5 (Котельная в районе СУ 966)
Эффективный радиус теплоснабжения, с экономической точки зрения, лежитниже линии представленных графиков. Графики будут меняться в случае изменениятарифов на тепловую энергию, процента потерь в сетях, стоимости прокладки труб имногих других параметров, которые были учтены при расчете графика.При увеличении подключаемой перспективной нагрузки свыше имеющегосярезерва установленной мощности котельных, эффективный радиус теплоснабжениярезко уменьшается, так как значительно увеличиваются затраты, связанные смодернизацией оборудования котельных. В данном случае радиус эффективноготеплоснабжения можно увеличить при увеличении срока окупаемости такого проекта.Данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельной«Аэропорт Белоярский» отсутствуют.
2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловоймощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощностиосновного оборудования тепловой энергии (котельных) на территории городскогопоселения Белоярский приведены в таблице 7.Таблица 7 – Существующие и перспективные значения установленной тепловоймощности основного оборудования тепловой энергии на территории городскогопоселения Белоярский

Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Котельная №1 (Центральная городская)Установленная мощность, Гкал/ч 140 140 140 140 140 140 140Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608Потери тепловой энергии в тепловых сетях, 10,431 10,428 10,764 11,126 11,126 11,126 11,126
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Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Гкал/чПерспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 44,54 44,674 46,346 47,93 47,93 47,93 47,93Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 23,637 23,506 21,498 19,552 19,552 19,552 19,552
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 30,07 29,9 27,35 24,87 24,87 24,87 24,87
Котельная №3 (ВОС) Только на нужды ВОСУстановленная мощность, Гкал/ч 7,71 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 7,636 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 2,85 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 4,786 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 62,68 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)Установленная мощность, Гкал/ч 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 52 52 52 52 52 52 52
Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966)Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38

Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
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Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53

Котельная «Аэропорт Белоярский»Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Итого по г.п. БелоярскийУстановленная мощность, Гкал/ч 156,24 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 94,535 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 10,825 10,822 11,158 11,52 11,52 11,52 11,52
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 51,835 50,299 51,971 53,555 53,555 53,555 53,555Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 31,875 27,362 25,354 23,408 23,408 23,408 23,408
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 33,72 30,92 28,65 26,45 26,45 26,45 26,45

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения наиспользование установленной тепловой мощности и значения располагаемоймощности основного оборудования источников тепловой энергии
Существующие и перспективные технические ограничения на использованиеустановленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основногооборудования источников тепловой энергии на территории городского поселенияБелоярский приведены в таблице 8.Таблица 8 – Существующие и перспективные технические ограничения наиспользование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощностиосновного оборудования источников тепловой энергии на территории городскогопоселения Белоярский

№ п/п Наименование источника Ограничениятепловоймощности, Гкал/ч
Располагаемая тепловаямощность, Гкал/ч

1 Котельная № 1 (Центральная городская) 60,0 80,02 Котельная № 3 (ВОС) с 01.06.2026 0,0 1,63 Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») 0,04 3,084 Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) 0,0 1,725 Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 0,014 0,4516 Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 0,082 0,5637 Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 0,0 0,868 Котельная «Аэропорт Белоярский» 0,0 1,72ИТОГО: 60,136 89,994
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2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности насобственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации вотношении источников тепловой энергии
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные ихозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источниковтепловой энергии на территории городского поселения Белоярский приведены втаблице 9.Таблица 9 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности насобственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношенииисточников тепловой энергии на территории городского поселения Белоярский

№ п/п Наименование источника Собственные ихозяйственные нужды,Гкал/ч1 Котельная № 1 (Центральная городская) 1,3922 Котельная № 3 (ВОС) с 01.06.2026 0,0163 Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») 0,0614 Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) 0,0365 Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 0,0006 Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 0,0007 Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 0,0008 Котельная «Аэропорт Белоярский» 0,006ИТОГО: 1,511

2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощностиисточников тепловой энергии нетто
Значения существующей и перспективной тепловой мощности источниковтепловой энергии нетто на территории городского поселения Белоярский приведеныв таблице 10.Таблица 10 – Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителяна собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто»

№ п/п Наименование источника Тепловая мощность«нетто», Гкал/ч1 Котельная № 1 (Центральная городская) 78,6082 Котельная № 3 (ВОС) с 01.06.2026 1,5843 Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») 3,0194 Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) 1,6845 Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 0,4516 Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 0,5637 Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 0,8608 Котельная «Аэропорт Белоярский» 1,714ИТОГО: 88,483
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2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергиипри ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии втепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкциитеплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя накомпенсацию этих потерь
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при еепередаче по тепловым сетям на территории городского поселения Белоярскийприведены в таблице 11.
Таблица 11 – Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергиипри ее передаче по тепловым сетям на территории городского поселения Белоярский

Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Котельная №1 (Центральная городская)Установленная мощность, Гкал/ч 140 140 140 140 140 140 140Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608Потери тепловой энергии в тепловыхсетях, Гкал/ч 10,431 10,428 10,764 11,126 11,126 11,126 11,126
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 44,54 44,674 46,346 47,93 47,93 47,93 47,93Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 23,637 23,506 21,498 19,552 19,552 19,552 19,552
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 30,07 29,9 27,35 24,87 24,87 24,87 24,87
Котельная №3 (ВОС) Только на нужды ВОСУстановленная мощность, Гкал/ч 7,71 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 7,636 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584Потери тепловой энергии в тепловыхсетях, Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 2,85 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 4,786 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 62,68 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)Установленная мощность, Гкал/ч 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019Потери тепловой энергии в тепловыхсетях, Гкал/ч 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 52 52 52 52 52 52 52
Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966)Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684Потери тепловой энергии в тепловыхсетях, Гкал/ч 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465
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Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451Потери тепловой энергии в тепловыхсетях, Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38

Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563Потери тепловой энергии в тепловыхсетях, Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53

Котельная «Аэропорт Белоярский»Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714Потери тепловой энергии в тепловыхсетях, Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Итого по г.п. БелоярскийУстановленная мощность, Гкал/ч 156,24 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 94,535 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483Потери тепловой энергии в тепловыхсетях, Гкал/ч 10,825 10,822 11,158 11,52 11,52 11,52 11,52
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 51,835 50,299 51,971 53,555 53,555 53,555 53,555Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 31,875 27,362 25,354 23,408 23,408 23,408 23,408
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 33,72 30,92 28,65 26,45 26,45 26,45 26,45

Значения годовых тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 годапредставлены в таблице 12.Таблица 12 – Годовые потери тепловой энергии (Гкал)
Показатель ПериодАО «ЮКЭК-Белоярский» МУП «БКС»2022 2023 2023 2024 2025Котельная №1 (Центральная городская)Отпуск тепловой энергии в сети 168580,88 32600,08 138588,920 169312,000 161807,000Потери тепловой энергии в сетях 29576,85 7617,17 34962,086 32178,304 29604,831
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Показатель ПериодАО «ЮКЭК-Белоярский» МУП «БКС»2022 2023 2023 2024 2025Отношение тепловых потерь к отпуску всеть, % 17,54 23,40 25,20 19,00 18,30
Котельная №3 (ВОС)Отпуск тепловой энергии в сети 11758,17 2382,063 8142,297 9843,753 6742,000Потери тепловой энергии в сетях 1068,93 163,287 -2859,691 -2347,615 2130,548Отношение тепловых потерь к отпуску всеть, % 9,09 6,90 -35,10 -23,80 -31,60

Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»)Отпуск тепловой энергии в сети 4763,95 851,819 3909,256 4274,000 3896,000Потери тепловой энергии в сетях 467,87 97,178 691,548 -208,162 -488,395Отношение тепловых потерь к отпуску всеть, % 9,8 11,40 17,70 -4,90 -12,50
Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966)Отпуск тепловой энергии в сети 1395,27 278,600 1116,400 1450,000 1532,000Потери тепловой энергии в сетях 302,96 138,307 347,440 379,009 456,542Отношение тепловых потерь к отпуску всеть, % 21,71 49,60 31,10 26,10 29,80

Всего по ТСООтпуск тепловой энергии в сети 186498,27 36112,562 151756,873 184879,753 173977,000Потери тепловой энергии в сетях 31416,61 8015,942 33141,383 30001,536 27442,430Отношение тепловых потерь к отпуску всеть, % 16,85 22,20 21,80 16,20 15,80
Утверждённый РСТ норматив тепловыхпотерь, % 13,64 19,05 19,05

Котельная «Аэропорт Белоярский»Отпуск тепловой энергии в сети 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0Потери тепловой энергии в сетях 165,0 165,0 165,0 165,0Отношение тепловых потерь к отпуску всеть, % 5,0 5,0 5,0 5,0

В таблице 12 представлен бухгалтерский баланс отпуска в сеть и потерь в сетяхтепловой энергии, так как на коллекторах котельных установлены узлы учёта отпускатепловой энергии в сеть, а объёмы потребления тепловой энергии потребителямирассчитываются по нормативу в зависимости от наружной температуры в связи с тем,что на тепловых вводах потребителей отсутствуют узлы учёта. Поэтому значенияпотерь МУП «БКС» для котельных №№ 3 и 4, зафиксированные в 2023-2025 годы,имеют отрицательные значения. В связи с этим фактические значения отношениятепловых потерь к отпуску в сеть выше норматива тепловых потерь, утверждённыхприказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (РСТ ЮГРЫ) от 05.12.2023 № 84-нп «Об установлении тарифов на тепловуюэнергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациямипотребителям».
2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности нахозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации вотношении тепловых сетей
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственныенужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей натерритории городского поселения Белоярский отсутствуют.
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2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловоймощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловойэнергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергиитеплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва ирезерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощностиисточников тепловой энергии на территории городского поселения Белоярскийприведены в таблице 13.
Таблица 13 – Значения существующей и перспективной резервной тепловоймощности источников тепловой энергии на территории городского поселенияБелоярский

Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Котельная №1 (Центральная городская)Установленная мощность, Гкал/ч 140 140 140 140 140 140 140Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 10,431 10,428 10,764 11,126 11,126 11,126 11,126
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 44,54 44,674 46,346 47,93 47,93 47,93 47,93Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, Гкал/ч 23,637 23,506 21,498 19,552 19,552 19,552 19,552
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 30,07 29,9 27,35 24,87 24,87 24,87 24,87
Котельная №3 (ВОС) Только на нужды ВОСУстановленная мощность, Гкал/ч 7,71 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 7,636 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 2,85 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, Гкал/ч 4,786 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 62,68 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)Установленная мощность, Гкал/ч 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, Гкал/ч 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 52 52 52 52 52 52 52
Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966)Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, Гкал/ч 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4
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Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Установленная мощность, Гкал/ч 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, Гкал/ч 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38

Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, Гкал/ч 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, Гкал/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53

Котельная «Аэропорт Белоярский»Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, Гкал/ч 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Итого по г.п. БелоярскийУстановленная мощность, Гкал/ч 156,24 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 94,535 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 10,825 10,822 11,158 11,52 11,52 11,52 11,52
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 51,835 50,299 51,971 53,555 53,555 53,555 53,555Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, Гкал/ч 31,875 27,362 25,354 23,408 23,408 23,408 23,408
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 33,72 30,92 28,65 26,45 26,45 26,45 26,45

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузкипотребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей,устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки территории городскогопоселения Белоярский приведены в таблице 14.
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Таблица 14 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузкипотребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки территориигородского поселения Белоярский
Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035

Котельная №1 (Центральная городская)Установленная мощность, Гкал/ч 140 140 140 140 140 140 140Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 10,431 10,428 10,764 11,126 11,126 11,126 11,126
Перспективная тепловая нагрузка,Гкал/ч 44,54 44,674 46,346 47,93 47,93 47,93 47,93
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 23,637 23,506 21,498 19,552 19,552 19,552 19,552
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 30,07 29,9 27,35 24,87 24,87 24,87 24,87
Котельная №3 (ВОС) Только на нужды ВОСУстановленная мощность, Гкал/ч 7,71 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 7,636 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка,Гкал/ч 2,85 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 4,786 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 62,68 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)Установленная мощность, Гкал/ч 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
Перспективная тепловая нагрузка,Гкал/ч 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 52 52 52 52 52 52 52
Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966)Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246
Перспективная тепловая нагрузка,Гкал/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка,Гкал/ч 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128
Резерв/дефицит тепловой мощности 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38
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Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
нетто, % Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка,Гкал/ч 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка,Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53

Котельная «Аэропорт Белоярский»Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029
Перспективная тепловая нагрузка,Гкал/ч 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Итого по г.п. БелоярскийУстановленная мощность, Гкал/ч 156,24 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 94,535 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 10,825 10,822 11,158 11,52 11,52 11,52 11,52
Перспективная тепловая нагрузка,Гкал/ч 51,835 50,299 51,971 53,555 53,555 53,555 53,555
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 31,875 27,362 25,354 23,408 23,408 23,408 23,408
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 33,72 30,92 28,65 26,45 26,45 26,45 26,45
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Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1 Существующие и перспективные балансы производительностиводоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителятеплопотребляющими установками потребителей
Перспективный баланс производительности водоподготовительных установоки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установкамипотребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Баланс производительности водоподготовительных установок
Наименование источника Объёмтепловойсети, м3

Утечки теплоносителя втепловых сетях, м3/ч
Расход химически необработанной инедеаэрированной воды нааварийную подпитку, м3/чКотельная № 1 (Центральнаягородская) 1772,67 8,565 35,453

ЦТП от котельной № 1(Центральная городская) 1569,27 31,385
Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026 105,84 0,265 2,117Котельная № 4 (Котельная 4микрорайона «Березка») 11,85 0,030 0,237
Котельная № 5 (Котельная в районеСУ 966) 39,97 0,035 0,799
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 20,93 0,052 0,419Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 23,01 0,058 0,460Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 20,53 0,051 0,411Котельная «Аэропорт Белоярский» 9,25 0,023 0,185

3.2 Существующие и перспективные балансы производительностиводоподготовительных установок источников тепловой энергии длякомпенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системтеплоснабжения
Требуемая на перспективу производительность системы водоподготовки всоответствии с СП 124.13330.2012 «Свод правил. Актуализированная редакция СНиП41-02-2003» приведена в таблице 16.

Таблица 16 – Требуемая производительность ВПУ
Наименование источника Объем тепловых сетей, м3 Производительность ВПУ, т/чКотельная № 1 (Центральная городская) 1772,67 -Сети отопления 1112,39ГВС 660,28ЦТП от котельной № 1 (Центральная городская) 1569,27Котельная №3 (ВОС) до 01.06.2026 105,84 -Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка») 11,85 1-5

Сети отопления 9,28ГВС 2,57Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) 39,97 -Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 20,93 1-5Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 23,01 1,1Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 20,53 1,0Котельная «Аэропорт Белоярский» 9,25 0,5
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Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития системтеплоснабжения городского поселения Белоярский
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселенияБелоярский
При актуализации схемы теплоснабжения принят единый сценарий развитиягородского поселения Белоярский, который предполагает:
- Сохранение существующих мощностей источников тепловой энергии,осуществляющих теплоснабжение на территории городского поселения Белоярский;
- Строительство новой котельной на месте котельной № 3 (ВОС) в рамкахпроекта «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский. Первый этап» введена вэксплуатацию с 01.06.2026.
- Модернизация источников тепловой энергии:
· Модернизация объекта: Котельная № 1 «ЦГК» (монтаж КПП,периметрального ограждения и освещения, охранной сигнализации ивидеонаблюдения)
- Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация существующих тепловыхсетей и сооружений на них:
· Реконструкция объекта: Сети теплоснабжения включая микрорайоны 6,7.Участок УТ 196(2) до УТ 200
· Модернизация объекта: Сети теплоснабжения. Участок от УТ 202 до УТ204 в кв. Спортивный
· Модернизация объекта: Сети теплоснабжения, 1 мкр. Участок от УТ 98 до1 микрорайон, №28
· Модернизация объекта: Сети теплоснабжения, включая ул. Молодости,ул. Школьная, ул. Набережная, дома 10, 11, 12, Средняя школа № 1, ул. Центральная,Бассейн «Дельфин» УТ 126 до УТ 207 по ул. Центральная (УТ-126, 128, 129, 141, 142,143, 145, 146, 153)
· Реконструкция объекта: ЦТП № 3 (увеличение мощности теплообменогооборудования)
· Реконструкция объекта: ЦТП № 4 (увеличение мощности теплообменогооборудования)
- Приобретение технологического транспорта:
· Приобретение технологического транспорта (Передвижная мастерскаяПРМ (ГАЗОН NEXT «МАКАР» (2332ТВ) на шасси C41R13))
· Приобретение технологического транспорта (Колёсный экскаватор)
· Приобретение технологического транспорта (Грузо-пассажирскийавтомобиль (ГАЗ-A22R35-20))Так как в городском поселении Белоярский предусмотрен единый вариантразвития систем теплоснабжения, технико-экономическое сравнение не приводится.Технико-экономические показатели рассматриваемого сценария развития приведеныв таблице 17.
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Таблица 17 – Технико-экономические показатели варианта развития системы теплоснабжения

№ п/п Наименование мероприятий* Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта Описание и месторасположения объекта Год началареализации
Годокончанияреализации

Расходы на реализациюмероприятий впрогнозных ценах, тыс.руб. без НДСПлановые расходыВсего:Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующихобъектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1

Реконструкция объекта : Сетитеплоснабжения включаямикрорайоны 6,7. Участок УТ 196(2)до УТ 200
86:06:0000000:6976 тепловая сеть УТ 196(2) (д. 3, 7 мкр) -УТ 200 (д. 2, 7 мкр),г. Белоярский 2030 2030

6 893,53

3.1.1.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 283,83
3.1.1.2 Приобретение материалов иоборудования 4 626,80
3.1.1.3 Строительно-монтажные работы ипусконаладочные работы 1 982,91
3.1.1.4 Ввод в эксплуатацию 0,00
3.1.2 Модернизация объекта: Сетитеплоснабжения. Участок от УТ 202до УТ 204 в кв. Спортивный

86:06:0000000:7057 тепловая сеть
УТ 202 (д. 3, кв.Спортивный)-УТ 203-(Политехническийколледж) УТ 204 (д. 3, кв.Спортивный)г. Белоярский

2031 2031

8 661,64
3.1.2.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 363,16
3.1.2.2 Приобретение материалов иоборудования 5 808,93
3.1.2.3 Строительно-монтажные работы ипусконаладочные работы 2 489,54
3.1.2.4 Ввод в эксплуатацию 0,00
3.1.3 Модернизация объекта: Сетитеплоснабжения, 1 мкр. Участок отУТ 98 до 1 микрорайон, №28

86:06:0000000:7082 тепловая сеть УТ 98 (д. 25, 1 мкр.)-д. 28,1 мкр.г. Белоярский 2027 2027
4 771,69

3.1.3.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 208,21
3.1.3.2 Приобретение материалов иоборудования 3 194,44
3.1.3.3 Строительно-монтажные работы и 1 369,04
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№ п/п Наименование мероприятий* Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта Описание и месторасположения объекта Год началареализации
Годокончанияреализации

Расходы на реализациюмероприятий впрогнозных ценах, тыс.руб. без НДСПлановые расходыВсего:пусконаладочные работы3.1.3.4 Ввод в эксплуатацию 0,00

3.1.4

Модернизация объекта: Сетитеплоснабжения, включая ул.Молодости, ул. Школьная, ул.Набережная, дома 10, 11, 12, Средняяшкола № 1, ул. Центральная,Бассейн «Дельфин» УТ 126 до УТ 207по ул. Центральная (УТ-126, 128, 129,141, 142, 143, 145, 146, 153) 86:06:0000000:7017 тепловая сеть( узел тепловой)
ул. Молодости л. 1 - ул.Центральная д. 13,г. Белоярский 2028 2029

10 132,15

3.1.4.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 443,52
3.1.4.2 Приобретение материалов иоборудования 6 782,04
3.1.4.3 Строительно-монтажные работы ипусконаладочные работы 2 906,59
3.1.4.4 Ввод в эксплуатацию 0,003.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. Реконструкция объекта: ЦТП № 3(увеличение мощноститеплообменого оборудования)

86:06:0020101:285 центральныйтепловой пункт 5 микрорайон, д. 35,г. Белоярский 2027 2027

7 675,83
3.2.1.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 0,00
3.2.1.2 Приобретение материалов иоборудования 5 373,08
3.2.1.3 Строительно-монтажные работы ипусконаладочные работы 2 302,75
3.2.1.4 Ввод в эксплуатацию 0,00
3.2.2. Реконструкция объекта: ЦТП № 4(увеличение мощноститеплообменого оборудования) 86:06:0020110:1144 центральныйтепловой пункт

ул. Центральная, д. 27«А»,г. Белоярский 2030 2030
9 896,22

3.2.2.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 0,00
3.2.2.2 Приобретение материалов иоборудования 6 927,36
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№ п/п Наименование мероприятий* Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта Описание и месторасположения объекта Год началареализации
Годокончанияреализации

Расходы на реализациюмероприятий впрогнозных ценах, тыс.руб. без НДСПлановые расходыВсего:
3.2.2.3 Строительно-монтажные работы ипусконаладочные работы 2 968,87
3.2.2.4 Ввод в эксплуатацию 0,00Всего по группе 3 48 031,07Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации,обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерациии связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенностиобъектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

6.1.
Модернизация объекта: Котельная№ 1 «ЦГК» (монтаж КПП,периметрального ограждения иосвещения, охранной сигнализации ивидеонаблюдения)

86:06:0020110:1144 котельная ул. Центральная, д. 27«А»,г. Белоярский 2027 2030

31 886,89

6.2.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 0,00
6.2.2 Приобретение материалов иоборудования 22 320,82
6.2.3 Строительно-монтажные работы ипусконаладочные работы 9 566,07
6.2.4 Ввод в эксплуатацию 0,00

6.2.
Приобретение технологическоготранспорта (Передвижнаямастерская ПРМ (ГАЗОН NEXT«МАКАР» (2332ТВ) на шассиC41R13)) г. Белоярский

2028 2028 7 976,60

6.3. Приобретение технологическоготранспорта (Колёсный экскаватор ) 2031 2031 14 309,42
6.4. Приобретение технологическоготранспорта (Грузо-пассажирскийавтомобиль (ГАЗ-A22R35-20)) 2027 2027 2 751,87

Всего по группе 6 56 924,78ИТОГО по программе 104 955,86
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4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развитиятеплоснабжения городского поселения Белоярский
Рассматриваемый сценарий развития систем теплоснабжения городскогопоселения позволит обеспечить теплоснабжение всех перспективных потребителей вполном объем, а также обеспечить планомерную реконструкцию основных объектовтеплоснабжения.
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Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническомуперевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии,обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемыхтерриториях городского поселения Белоярский, для которых отсутствуетвозможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии отсуществующих или реконструируемых источников тепловой энергии,обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей ирадиуса эффективного теплоснабжения
Предложения отсутствуют.С 01.06.2026 осуществлён ввод новой блочно-модульной котельной БКУ-1900,установленной тепловой мощностью 1,86 МВт (1,6 Гкал/ч).В БКУ-1900 установлены 3 котла REX-62 с комбинированными горелкамиTBML 80 MC: 2 основных котла, 1 – резервный.Новая блочно-модульная котельная БКУ-1900 работает только на нужды ВОС.
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих ирасширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективнуютепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии нетребуется.
5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизацииисточников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системтеплоснабжения
Техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловойэнергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения нетребуется.
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии,функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической итепловой энергии и котельных
Совместная работа источников тепловой энергии не осуществляется.
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажуизбыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловойэнергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продлениесрока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации существующих котельных вгородском поселении Белоярский не предполагается.
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5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии,функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической итепловой энергии
Переоборудование котельных в источники, функционирующие в режимекомбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемойтеплоснабжения не предусматривается.
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих ирасширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующихв режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, впиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Перевод существующих котельных в пиковый режим работы не предусмотрен.
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждогоисточника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системетеплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат принеобходимости его изменения
В системах теплоснабжения от котельных городского поселения Белоярскийрегулирование отпуска тепловой энергии осуществляется двумя способами:- изменением температуры сетевой воды при постоянном расходе сетевой воды– качественное регулирование;- изменением расхода и температуры сетевой воды – качественно-количественное регулирование.Основной нагрузкой тепловой сети первого контура котельной № 1(Центральная городская) является теплоснабжение водоподогревателей отопления игорячего водоснабжения центральных тепловых пунктов.Для тепловой сети от котельной № 1 принято центральное качественно-количественное регулирование отпуска теплоты по температурному графикурегулирования 145/85ºС с «нижней» срезкой по температуре в подающемтрубопроводе на уровне 80ºС для постоянного поддержания средней расчётнойвнутренней температурой воздуха в помещениях +20ºС при наружной температуре -10ºС. «Нижняя» срезка принята на уровне 85ºС по условиям обеспечения температурыводы в системах горячего водоснабжения при минимально необходимыхтемпературных напорах для блока нагрева воды, поступающей из баков-аккумуляторов и из циркуляционного трубопровода тепловой сети ГВС в ЦТП № 4, атак же для обеспечения подогрева сетевой воды горячего водоснабжения оттемпературы 45-50ºС до температуры 60-65ºС в ЦТП № 3.Основной нагрузкой тепловых сетей второго контура котельной №1 являетсяотопление жилых зданий. Поэтому в основу теплового режима работы тепловых сетейот ЦТП заложен метод центрального качественного регулирования отпуска теплотыпо отопительной нагрузке потребителей со средней расчётной внутреннейтемпературой воздуха +20ºС.Для тепловых сетей от ЦТП до потребителей, а также тепловых сетей котельных№№ 3 (до 01.06.2026), 4 и 5 МУП «БКС» принято центральное качественноерегулирование отпуска теплоты по температурному графику качественногорегулирования 95/70ºС.
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По крышным котельным ж/д №№ 12, 17 и 19 в 4 мкр., обслуживаемым МУП«БКС», принято центральное качественное регулирование отпуска теплоты отисточников по температурным графикам 90/70 С / 95/70 С / 95/70 С соответственно.Температурные графики по котельным - не разрабатывались. Регулированиетемпературы сетевой воды производится устройствами автоматизации,установленными на котельных по заложенному в них алгоритму.
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощностикаждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода вэксплуатацию новых мощностей
С 01.06.2026 осуществлён ввод новой блочно-модульной котельной БКУ-1900,установленной тепловой мощностью 1,86 МВт (1,6 Гкал/ч).В БКУ-1900 установлены 3 котла REX-62 с комбинированными горелкамиTBML 80 MC: 2 основных котла, 1 – резервный.Новая блочно-модульная котельная БКУ-1900 работает только на нужды ВОС.
5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующихисточников тепловой энергии с использованием возобновляемых источниковэнергии, а также местных видов топлива
Реконструкция существующих или ввод новых источников тепловой энергии сиспользованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топливане требуется.
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Раздел 6 Предложения по строительству и реконструкции и (или)модернизации тепловых сетей городского поселения Белоярский
6.1 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизациитепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон сдефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии взоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловойэнергии (использование существующих резервов)
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловойнагрузки, не требуется.
6.2 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизациитепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки восваиваемых районах городского поселения Белоярский под жилищную,комплексную или производственную застройку
Строительство новых сетей не планируется, подключение абонентов будетосуществляться в рамках технического присоединения к существующим сетям, неболее 100 метров до объекта.
6.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизациитепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существуетвозможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источниковтепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которыхсуществует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различныхисточников тепловой энергии не требуется.
6.4 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизациитепловых сетей для повышения эффективности функционирования системытеплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режимработы или ликвидации котельных
В качестве теплоизоляционного материала для тепловых сетей рекомендуетсяиспользовать один из современных энергоэффективных теплоизоляционныхматериалов - пенополиуретан (ППУ).Данный материал имеет следующие преимущества:- ППУ обеспечивает быстрое бесшовное нанесение на поверхности любойсложности формы, отлично заполняя неровности поверхности;- малый вес и высокая прочность;- низкий коэффициент теплопроводности (0,019-0,027 Вт/м·ºС);- биологическая нейтральность (устойчивость к микроорганизмам, гниению,плесени);- пожаробезопасен (трудновоспламеняемый материал, не поддерживающийгорения);- низкое водопоглощение;- срок эксплуатации не менее 30-40 лет (при отсутствии механическихповреждений).
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С целью повышения эффективности функционирования системытеплоснабжения при реконструкции и строительстве новых тепловых сетейрекомендуется применять трубопроводы в ППУ изоляции.
6.5 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизациитепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабженияпотребителей
Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативнойнадежности и безопасности теплоснабжения не предусматривается. Реконструкциятепловых сетей, предложенная в п. 6.4, с полной заменой трубопроводов и тепловойизоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологийпозволит обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию тепловых сетейгородского поселения Белоярский.Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей,сооружений на них представлены в таблице 18.
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Таблица 18 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, сооружений на них

№ п/п Наименование мероприятий* Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта Описание и месторасположения объекта Год началареализации Год окончанияреализации

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Расшифровка источниковфинансирования инвестиционнойпрограммы, тыс. руб. без НДС
Плановые расходы Объем финансирования по годам

Остатокфинансирования

Собственные средства (стр.1 ФП)

Всего:

в том числе:
Амортизация(стр. 1.1 ФП)

Расходы на капитальныевложения (инвестиции),финансируемые за счетнормативной прибыли,учитываемой внеобходимой валовойвыручке (стр. 1.2 ФП)
ПИР СМР 2027 2028 2029 2030 2031

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1

Реконструкция объекта:Сети теплоснабжениявключая микрорайоны 6,7.Участок УТ 196(2) до УТ 200
86:06:0000000:6976 тепловая сеть УТ 196(2) (д. 3, 7 мкр)-УТ 200 ( д. 2, 7 мкр),г. Белоярский 2030 2030

6 893,53 283,83 6 609,71 0,00 0,00 0,00 6 893,53 0,00 0,00 0,00 6 893,53

3.1.1.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 283,83 283,83 283,83 0,00 283,83
3.1.1.2 Приобретение материалов иоборудования 4 626,80 4 626,80 4 626,80 0,00 4 626,80
3.1.1.3 Строительно-монтажныеработы и пусконаладочныеработы 1 982,91 1 982,91 1 982,91 0,00 1 982,91
3.1.1.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00
3.1.2

Модернизация объекта: Сетитеплоснабжения. Участок отУТ 202 до УТ 204 в кв.Спортивный
86:06:0000000:7057 тепловая сеть

УТ 202 (д. 3, кв.Спортивный)-УТ 203-(Политехническийколледж) УТ 204 (д. 3,кв. Спортивный)г. Белоярский
2031 2031

8 661,64 363,16 8 298,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8 661,64 0,00 0,00 8 661,64

3.1.2.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 363,16 363,16 363,16 0,00 363,16
3.1.2.2 Приобретение материалов иоборудования 5 808,93 5 808,93 5 808,93 0,00 5 808,93
3.1.2.3 Строительно-монтажныеработы и пусконаладочныеработы 2 489,54 2 489,54 2 489,54 0,00 2 489,54
3.1.2.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00
3.1.3

Модернизация объекта: Сетитеплоснабжения, 1 мкр.Участок от УТ 98 до 1микрорайон, №28
86:06:0000000:7082 тепловая сеть УТ 98 (д. 25, 1 мкр.)-д.28, 1 мкр.г. Белоярский 2027 2027

4 771,69 208,21 4 563,48 4 771,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 771,69 0,00

3.1.3.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 208,21 208,21 208,21 0,00 208,21
3.1.3.2 Приобретение материалов иоборудования 3 194,44 3 194,44 3 194,44 0,00 3 194,44
3.1.3.3 Строительно-монтажныеработы и пусконаладочныеработы 1 369,04 1 369,04 1 369,04 0,00 1 369,04
3.1.3.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00

3.1.4

Модернизация объекта: Сетитеплоснабжения, включаяул. Молодости, ул.Школьная, ул. Набережная,дома 10, 11, 12, Средняяшкола № 1, ул. Центральная,Бассейн «Дельфин» УТ 126до УТ 207 по ул.Центральная (УТ-126, 128,129, 141, 142, 143, 145, 146,153) 86:06:0000000:7017 тепловая сеть(узел тепловой)
ул. Молодости л. 1 - ул.Центральная д. 13,г. Белоярский 2028 2029

10 132,15 443,52 9 688,63 0,00 4 048,75 6 083,40 0,00 0,00 0,00 8 753,30 1 378,85

3.1.4.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 443,52 443,52 443,52 0,00 443,52
3.1.4.2 Приобретение материалов иоборудования 6 782,04 6 782,04 3 605,23 3 176,81 0,00 6 782,04 0,00
3.1.4.3 Строительно-монтажныеработы и пусконаладочныеработы 2 906,59 2 906,59 0,00 2 906,59 0,00 1 527,74 1 378,85
3.1.4.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00
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№ п/п Наименование мероприятий* Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта Описание и месторасположения объекта Год началареализации Год окончанияреализации

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Расшифровка источниковфинансирования инвестиционнойпрограммы, тыс. руб. без НДС
Плановые расходы Объем финансирования по годам

Остатокфинансирования

Собственные средства (стр.1 ФП)

Всего:

в том числе:
Амортизация(стр. 1.1 ФП)

Расходы на капитальныевложения (инвестиции),финансируемые за счетнормативной прибыли,учитываемой внеобходимой валовойвыручке (стр. 1.2 ФП)
ПИР СМР 2027 2028 2029 2030 2031

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.

Реконструкция объекта:ЦТП № 3 (увеличениемощности теплообменогооборудования)
86:06:0020101:285 центральныйтепловой пункт 5 микрорайон, д. 35,г. Белоярский 2027 2027

7 675,83 0,00 7 675,83 7 675,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 675,83 0,00

3.2.1.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 0,00 0,00
3.2.1.2 Приобретение материалов иоборудования 5 373,08 5 373,08 5 373,08 0,00 5 373,08
3.2.1.3 Строительно-монтажныеработы и пусконаладочныеработы 2 302,75 2 302,75 2 302,75 0,00 2 302,75
3.2.1.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00
3.2.2.

Реконструкция объекта:ЦТП № 4 (увеличениемощности теплообменогооборудования)
86:06:0020110:1144 центральныйтепловой пункт

ул. Центральная, д. 27«А»,г. Белоярский 2030 2030

9 896,22 0,00 9 896,22 0,00 0,00 0,00 9 896,22 0,00 0,00 0,00 9 896,22

3.2.2.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 0,00 0,00
3.2.2.2 Приобретение материалов иоборудования 6 927,36 6 927,36 6 927,36 0,00 6 927,36
3.2.2.3 Строительно-монтажныеработы и пусконаладочныеработы 2 968,87 2 968,87 2 968,87 0,00 0,00 2 968,87
3.2.2.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00Всего по группе 3 48 031,07 1 298,72 46 732,36 12 447,52 4 048,75 6 083,40 16 789,76 8 661,64 0,00 21 200,82 26 830,25



44

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытые системыгорячего водоснабжения городского поселения Белоярский
7.1 Предложения по переводу существующих открытых системтеплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем назакрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которогонеобходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловыхпунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячеговодоснабжения
На территории городского поселения Белоярский открытые системытеплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются. Поэтому переводсуществующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения),отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, дляосуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или)центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых системгорячего водоснабжения, не требуется.
7.2 Предложения по переводу существующих открытых системтеплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем назакрытую систему горячего водоснабжения, для осуществления которогоотсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральныхтепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых системгорячего водоснабжения
На территории городского поселения Белоярский открытые системытеплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются. Поэтому переводсуществующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения),отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, дляосуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальныхи (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовыхсистем горячего водоснабжения, не требуется.
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Раздел 8 Перспективные топливные балансы городского поселенияБелоярский
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловойэнергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Расчетные перспективные топливные балансы по котельным городскогопоселения Белоярский по видам топлива представлены в таблице 19.
Таблица 19 – Перспективные топливные балансы

Вид топлива, единицаизмерения
ЭтапыБазовый2025 год 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035

Котельная № 1 (Центральная городская)Выработка тепловойэнергии, Гкал 165 548,392 173 639,74 179 967,44 185 657,32 185 657,32 185 657,32 185 657,32
Природный газ, тыс. м3 24 457,383 24 902,411 25 743,671 26 414,581 26 414,581 26 414,581 26 414,581Природный газ, т у. т. 28 223,820 28 612,870 29 579,478 30 350,354 30 350,354 30 350,354 30 350,354Котельная № 3 (ВОС) Только на нужды ВОСВыработка тепловойэнергии, Гкал 6 897,893 2861,55 2861,55 2861,55 2861,55 2861,55 2861,55
Природный газ, тыс. м3 967,090 388,798 388,798 388,798 388,798 388,798 388,798Природный газ, т у. т. 1 123,759 444,341 444,341 444,341 444,341 444,341 444,341Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»)Выработка тепловойэнергии, Гкал 3 986,086 3 986,086 3 986,086 3 986,086 3 986,086 3 986,086 3 986,086
Природный газ, тыс. м3 700,667 700,667 700,667 700,667 700,667 700,667 700,667Природный газ, т у. т. 809,971 809,971 809,971 809,971 809,971 809,971 809,971Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966)Выработка тепловойэнергии, Гкал 1 567,424 1 567,424 1 567,424 1 567,424 1 567,424 1 567,424 1 567,424
Природный газ, тыс. м3 257,503 257,503 257,503 257,503 257,503 257,503 257,503Природный газ, т у. т. 299,218 299,218 299,218 299,218 299,218 299,218 299,218Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Выработка тепловойэнергии, Гкал 1 272,46 1 272,46 1 272,46 1 272,46 1 272,46 1 272,46 1 272,46
Природный газ, тыс. м3 171,174 171,174 171,174 171,174 171,174 171,174 171,174Природный газ, т у. т. 196,850 196,850 196,850 196,850 196,850 196,850 196,850Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Выработка тепловойэнергии, Гкал 1 051,64 1 051,64 1 051,64 1 051,64 1 051,64 1 051,64 1 051,64
Природный газ, тыс. м3 141,468 141,468 141,468 141,468 141,468 141,468 141,468Природный газ, т у. т. 162,688 162,688 162,688 162,688 162,688 162,688 162,688Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Выработка тепловойэнергии, Гкал 2 213,26 2 213,26 2 213,26 2 213,26 2 213,26 2 213,26 2 213,26
Природный газ, тыс. м3 297,732 297,732 297,732 297,732 297,732 297,732 297,732Природный газ, т у. т. 342,392 342,392 342,392 342,392 342,392 342,392 342,392Котельная «Аэропорт Белоярский»Выработка тепловойэнергии, Гкал 3 449,50 3 449,50 3 449,50 3 449,50 3 449,50 3 449,50 3 449,50
Природный газ, тыс. м3 403,070 403,070 403,070 403,070 403,070 403,070 403,070Природный газ, т у. т. 463,127 463,127 463,127 463,127 463,127 463,127 463,127
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8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включаяместные виды топлива, а также используемые возобновляемые источникиэнергии
На всех источниках теплоснабжения городского поселения Белоярский вкачестве основного топлива используется природный газ.Местные виды топлива, а также возобновляемые источники тепловой энергии вгородском поселении Белоярский не применяются.
8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива,используемые для производства тепловой энергии по каждой системетеплоснабжения
На всех котельных городского поселения Белоярский в качестве топливапредполагается использование природного газа. Средняя калорийность используемогогаза составляет 8100 ккал/м3.
8.4 Преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый посовокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующемгородском поселении
Единственным видом топлива на территории городского поселения Белоярскийв перспективе будет являться природный газ.
8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса городскогопоселения
Изменение используемого вида топлива в городском поселении Белоярский нарасчетный срок не предполагается. Единственным видом топлива на территориигородского поселения Белоярский в перспективе будет являться природный газ.
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Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническоеперевооружение и (или) модернизацию
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источниковтепловой энергии на каждом этапе
Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническоеперевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетейрассчитаны в Инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия«Белоярские коммунальные системы» по развитию системы теплоснабжениягородского поселения Белоярский Белоярского района, на 2027-2031 год. и приведеныв таблице 20.
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловыхсетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническоеперевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетейрассчитаны в Инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия«Белоярские коммунальные системы» по развитию системы теплоснабжениягородского поселения Белоярский Белоярского района, на 2027-2031 год.Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и техническогоперевооружения объектов централизованной системы теплоснабжения городскогопоселения Белоярский представлены в таблице 20.
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Таблица 20 – Объем необходимых инвестиций

№ п/п Наименованиемероприятий*
Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта

Описание иместорасположенияобъекта
Год началареализации

Годокончанияреализации

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Расшифровка источниковфинансирования инвестиционнойпрограммы, тыс. руб. без НДС
Плановые расходы Объем финансирования по годам Остатокфинансирования Собственные средства (стр.1 ФП)

Всего: в том числе: Амортизация(стр. 1.1 ФП)

Расходы на капитальныевложения (инвестиции),финансируемые за счетнормативной прибыли,учитываемой внеобходимой валовойвыручке (стр. 1.2 ФП)ПИР СМР 2027 2028 2029 2030 2031Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставкиэнергии от разных источников3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1

Реконструкцияобъекта : Сетитеплоснабжениявключаямикрорайоны 6,7.Участок УТ 196(2) доУТ 200

86:06:0000000:6976 тепловаясеть
УТ 196(2) (д. 3, 7мкр)-УТ 200 ( д. 2, 7мкр),г. Белоярский

2030 2030

6 893,53 283,83 6 609,71 0,00 0,00 0,00 6 893,53 0,00 0,00 0,00 6 893,53

3.1.1.1
Подготовка(корректировка)проектнойдокументации

283,83 283,83 283,83 0,00 283,83

3.1.1.2 Приобретениематериалов иоборудования 4 626,80 4 626,80 4 626,80 0,00 4 626,80

3.1.1.3
Строительно-монтажные работы ипусконаладочныеработы

1 982,91 1 982,91 1 982,91 0,00 1 982,91
3.1.1.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00

3.1.2
Модернизацияобъекта: Сетитеплоснабжения.Участок от УТ 202 доУТ 204 в кв.Спортивный

86:06:0000000:7057 тепловаясеть

УТ 202 ( д. 3, кв.Спортивный)-УТ 203-( Политехнический колледж)УТ 204 (д. 3, кв.Спортивный)г. Белоярский

2031 2031

8 661,64 363,16 8 298,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8 661,64 0,00 0,00 8 661,64

3.1.2.1
Подготовка(корректировка)проектнойдокументации

363,16 363,16 363,16 0,00 363,16

3.1.2.2 Приобретениематериалов иоборудования 5 808,93 5 808,93 5 808,93 0,00 5 808,93

3.1.2.3
Строительно-монтажные работы ипусконаладочныеработы

2 489,54 2 489,54 2 489,54 0,00 2 489,54
3.1.2.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00

3.1.3
Модернизацияобъекта: Сетитеплоснабжения, 1мкр. Участок от УТ 98до 1 микрорайон, №28 86:06:0000000:7082 тепловаясеть

УТ 98 ( д. 25, 1мкр.)- д. 28, 1мкр.г. Белоярский
2027 2027

4 771,69 208,21 4 563,48 4 771,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 771,69 0,00

3.1.3.1
Подготовка(корректировка)проектнойдокументации

208,21 208,21 208,21 0,00 208,21
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№ п/п Наименованиемероприятий*
Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта

Описание иместорасположенияобъекта
Год началареализации

Годокончанияреализации

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Расшифровка источниковфинансирования инвестиционнойпрограммы, тыс. руб. без НДС
Плановые расходы Объем финансирования по годам Остатокфинансирования Собственные средства (стр.1 ФП)

Всего: в том числе: Амортизация(стр. 1.1 ФП)

Расходы на капитальныевложения (инвестиции),финансируемые за счетнормативной прибыли,учитываемой внеобходимой валовойвыручке (стр. 1.2 ФП)ПИР СМР 2027 2028 2029 2030 2031
3.1.3.2 Приобретениематериалов иоборудования 3 194,44 3 194,44 3 194,44 0,00 3 194,44

3.1.3.3
Строительно-монтажные работы ипусконаладочныеработы

1 369,04 1 369,04 1 369,04 0,00 1 369,04
3.1.3.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00

3.1.4

Модернизацияобъекта: Сетитеплоснабжения,включая ул.Молодости, ул.Школьная, ул.Набережная, дома 10,11, 12, Средняя школа№ 1, ул. Центральная,Бассейн «Дельфин»УТ 126 до УТ 207 поул. Центральная (УТ-126, 128, 129, 141, 142,143, 145, 146, 153) 86:06:0000000:7017 тепловаясеть ( узелтепловой)

ул. Молодости л.1 - ул.Центральная д.13,г. Белоярский
2028 2029

10 132,15 443,52 9 688,63 0,00 4 048,75 6 083,40 0,00 0,00 0,00 8 753,30 1 378,85

3.1.4.1
Подготовка(корректировка)проектнойдокументации

443,52 443,52 443,52 0,00 443,52

3.1.4.2 Приобретениематериалов иоборудования 6 782,04 6 782,04 3 605,23 3 176,81 0,00 6 782,04 0,00

3.1.4.3
Строительно-монтажные работы ипусконаладочныеработы

2 906,59 2 906,59 0,00 2 906,59 0,00 1 527,74 1 378,85
3.1.4.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,003.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1.
Реконструкцияобъекта: ЦТП № 3(увеличениемощноститеплообменогооборудования)

86:06:0020101:285 центральныйтепловойпункт
5 микрорайон, д.35,г. Белоярский 2027 2027

7 675,83 0,00 7 675,83 7 675,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 675,83 0,00

3.2.1.1
Подготовка(корректировка)проектнойдокументации

0,00 0,00

3.2.1.2 Приобретениематериалов иоборудования 5 373,08 5 373,08 5 373,08 0,00 5 373,08

3.2.1.3 Строительно-монтажные работы ипусконаладочные 2 302,75 2 302,75 2 302,75 0,00 2 302,75
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№ п/п Наименованиемероприятий*
Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта

Описание иместорасположенияобъекта
Год началареализации

Годокончанияреализации

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Расшифровка источниковфинансирования инвестиционнойпрограммы, тыс. руб. без НДС
Плановые расходы Объем финансирования по годам Остатокфинансирования Собственные средства (стр.1 ФП)

Всего: в том числе: Амортизация(стр. 1.1 ФП)

Расходы на капитальныевложения (инвестиции),финансируемые за счетнормативной прибыли,учитываемой внеобходимой валовойвыручке (стр. 1.2 ФП)ПИР СМР 2027 2028 2029 2030 2031работы3.2.1.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00

3.2.2.
Реконструкцияобъекта: ЦТП № 4(увеличениемощноститеплообменогооборудования)

86:06:0020110:1144 центральныйтепловойпункт
ул.Центральная, д.27 «А»,г. Белоярский

2030 2030

9 896,22 0,00 9 896,22 0,00 0,00 0,00 9 896,22 0,00 0,00 0,00 9 896,22

3.2.2.1
Подготовка(корректировка)проектнойдокументации

0,00 0,00

3.2.2.2 Приобретениематериалов иоборудования 6 927,36 6 927,36 6 927,36 0,00 6 927,36

3.2.2.3
Строительно-монтажные работы ипусконаладочныеработы

2 968,87 2 968,87 2 968,87 0,00 0,00 2 968,87
3.2.2.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00Всего по группе 3 48 031,07 1 298,72 46 732,36 12 447,52 4 048,75 6 083,40 16 789,76 8 661,64 0,00 21 200,82 26 830,25Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациямиобязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористическойзащищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

6.1.

Модернизацияобъекта: Котельная №1 «ЦГК» (монтажКПП,периметральногоограждения иосвещения, охраннойсигнализации ивидеонаблюдения)
86:06:0020110:1144 котельная ул. Центральная,д. 27 «А»,г. Белоярский, 2027 2030

31 886,89 0,00 31 886,89 3 688,52 9 154,10 6 298,36 12 745,90 0,00 0,00 28 048,94 3 837,95

6.2.1
Подготовка(корректировка)проектнойдокументации

0,00 0,00

6.2.2 Приобретениематериалов иоборудования 22 320,82 22 320,82 2 581,97 6 407,87 4 408,85 8 922,13 0,00 22 320,82

6.2.3
Строительно-монтажные работы ипусконаладочныеработы

9 566,07 9 566,07 1 106,56 2 746,23 1 889,51 3 823,77 0,00 5 728,12 3 837,95
6.2.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00

6.2.
Приобретениетехнологическоготранспорта(Передвижнаямастерская ПРМ(ГАЗОН NEXT

г. Белоярский, 2028 2028 7 976,60 7 976,60 0,00 7 976,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4 428,12 3 548,48
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№ п/п Наименованиемероприятий*
Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта

Описание иместорасположенияобъекта
Год началареализации

Годокончанияреализации

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Расшифровка источниковфинансирования инвестиционнойпрограммы, тыс. руб. без НДС
Плановые расходы Объем финансирования по годам Остатокфинансирования Собственные средства (стр.1 ФП)

Всего: в том числе: Амортизация(стр. 1.1 ФП)

Расходы на капитальныевложения (инвестиции),финансируемые за счетнормативной прибыли,учитываемой внеобходимой валовойвыручке (стр. 1.2 ФП)ПИР СМР 2027 2028 2029 2030 2031«МАКАР» (2332ТВ) нашасси C41R13))

6.3.
Приобретениетехнологическоготранспорта(Колёсныйэкскаватор )

2031 2031 14 309,42 14 309,42 0,00 0,00 0,00 0,00 14 309,42 0,00 9 143,29 5 166,13

6.4.
Приобретениетехнологическоготранспорта (Грузо-пассажирскийавтомобиль (ГАЗ-A22R35-20))

2027 2027 2 751,87 2 751,87 2 751,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,60 2 383,27

Всего по группе 6 56 924,78 0,00 56 924,78 6 440,40 17 130,70 6 298,36 12 745,90 14 309,42 0,00 41 988,95 14 935,83ИТОГО по программе 104 955,86 1 298,72 103 657,14 18 887,92 21 179,45 12 381,76 29 535,66 22 971,06 0,00 63 189,78 41 766,08
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9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкциюи техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениямитемпературного графика и гидравлического режима работы системытеплоснабжения на каждом этапе
В соответствии с принятым в схеме теплоснабжения сценарием развития,инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или)модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлическогорежима работы системы теплоснабжения не требуются.
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для переводаоткрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельныхучастков таких систем на закрытую систему горячего водоснабжения на каждомэтапе
В соответствии с принятым в схеме теплоснабжения сценарием развития,инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячеговодоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.
9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Период окупаемости рассчитывается следующим образом:BP=IC/Pгде:– поток денежных средств, полученных за год;– инвестируемые средства, руб.Период окупаемости при реализации мероприятий по строительству иреконструкции тепловых сетей составляет порядка 8,6 лет.
9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство,реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектовтеплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Сведения об осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию,техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения забазовый период и базовый период актуализации, отсутствуют.
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Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающейорганизации (организациям)
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации(организациям)
На основании оценки критериев для определения единой теплоснабжающейорганизации, присвоить статус единой теплоснабжающей организации в своих зонахдействия по городскому поселению Белоярский:
- МУП «БКС»;
- АО «Аэропорт – Белоярский».
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации(организаций)
Перечень теплоснабжающих организаций с указанием систем теплоснабжения,входящих в состав ЕТО приведен в таблице 21.
Таблица 21 – Реестр систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО

№ п/п Наименование ЕТО Наименование системы теплоснабжения1 МУП «БКС» Теплоснабжение г.п. Белоярский2 АО «Аэропорт Белоярский» Теплоснабжение от котельной «Аэропорт Белоярский»

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которымитеплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающейорганизацией
1 критерий:
Владение на праве собственности или ином законном основании источникамитепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловымисетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единойтеплоснабжающей организации;2 критерий:
Размер собственного капитала;3 критерий:
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения всоответствующей системе теплоснабжения.1 критерий:
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающейорганизации подана организацией, которая владеет на праве собственности или иномзаконном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловоймощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоныдеятельности единой теплоснабжающей организации, статус единойтеплоснабжающей организации присваивается данной организации.В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающейорганизации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином
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законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловоймощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или иномзаконном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоныдеятельности единой теплоснабжающей организации, статус единойтеплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, котораяимеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственныхкапиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единойтеплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мереобеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.2 критерий:
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерскойотчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки наприсвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкойналогового органа о ее принятии.3 критерий:
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения всоответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организациитехнических возможностей и квалифицированного персонала по наладке,мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлениюгидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения иобосновывается в схеме теплоснабжения.В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статусаединой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организацииприсваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельностиисточниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявкахна присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки на присвоение статуса ЕТО теплоснабжающими организациями в рамкахразработки проекта схемы теплоснабжения не поступали.
10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий переченьтеплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения,расположенных в границах городского поселения Белоярский
Реестр систем теплоснабжения, с указанием действующих в каждой системетеплоснабжающих организаций представлен в таблице 22.

Таблица 22 – Реестр систем теплоснабжения
№п/п

Наименованиесистемытеплоснабжения Наименование источника теплоснабжения Наименование действующей ТСО

1 г.п. Белоярский
Котельная № 1 (Центральная городская) МУП «БКС»Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026. С 01.06.2026Котельная ВОС МУП «БКС»
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка») МУП «БКС»
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№п/п
Наименованиесистемытеплоснабжения Наименование источника теплоснабжения Наименование действующей ТСО

Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) МУП «БКС»Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 МУП «БКС»Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 МУП «БКС»Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 МУП «БКС»2 г.п. Белоярский Котельная «Аэропорт Белоярский» АО «Аэропорт Белоярский»
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Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источникамитепловой энергии
11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой(перераспределяемой) между источниками тепловой энергии
Перспективные балансы тепловой мощности котельных и перспективнойтепловой нагрузки представлены в таблице 23.
Таблица 23 – Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки напериод 2025 - 2035 гг.

Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Котельная №1 (Центральная городская)Установленная мощность, Гкал/ч 140 140 140 140 140 140 140Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 10,431 10,428 10,764 11,126 11,126 11,126 11,126
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 44,54 44,674 46,346 47,93 47,93 47,93 47,93Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 23,637 23,506 21,498 19,552 19,552 19,552 19,552
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 30,07 29,9 27,35 24,87 24,87 24,87 24,87
Котельная №3 (ВОС) Только на нужды ВОСУстановленная мощность, Гкал/ч 7,71 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 7,636 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 2,85 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 4,786 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 62,68 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)Установленная мощность, Гкал/ч 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 52 52 52 52 52 52 52
Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966)Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451Потери тепловой энергии в тепловых сетях, 0 0 0 0 0 0 0
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Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Гкал/чПерспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38

Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53

Котельная «Аэропорт Белоярский»Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Итого по г.п. БелоярскийУстановленная мощность, Гкал/ч 156,24 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 94,535 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 10,825 10,822 11,158 11,52 11,52 11,52 11,52
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 51,835 50,299 51,971 53,555 53,555 53,555 53,555Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 31,875 27,362 25,354 23,408 23,408 23,408 23,408
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 33,72 30,92 28,65 26,45 26,45 26,45 26,45

11.2 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа
Перераспределение тепловой энергии не предполагается.
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Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям
12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае ихвыявления)
Бесхозяйные тепловые сети в городском поселении Белоярский отсутствуют.
12.2 Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей впорядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «Отеплоснабжении»
На момент актуализации Схемы теплоснабжения, в соответствии спостановлением №464 от 30 ноября 2018 года, до признания права собственности налюбые бесхозяйные объекты системы централизованного теплоснабжения натерритории городского поселения Белоярский в качестве эксплуатирующейорганизации для содержания и обслуживания данных объектов на территориигородского поселения Белоярский определено МУП «БКС».
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Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабженияи газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, атакже со схемами водоснабжения и водоотведения городского поселенияБелоярский
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунальногохозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующейсистемы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловойэнергии
Схема газоснабжения и газификации городского поселения Белоярский неразрабатывалась.
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловойэнергии
Проблемы организации газоснабжения существующих источников тепловойэнергии отсутствуют.
13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке)региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечениясогласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжениярешениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной программы газификацииотсутствуют.
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положенийутвержденной схемы теплоснабжения и программы развития Единойэнергетической схемы России) о строительстве, реконструкции, техническомперевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источниковтепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их составоборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработкиэлектрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловоймощности в схемах теплоснабжения
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, а также вывод изэксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включаявходящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения непредусматривается.
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13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов,функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической итепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета приразработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетикисубъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единойэнергетической системы России, содержащие, в том числе, описание участияуказанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов,включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режимекомбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемойтеплоснабжения не предусматривается.
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положенийутвержденной схемы водоснабжения городского поселения Белоярский оразвитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся ксистемам теплоснабжения
Развитие системы водоснабжения на территории городского поселенияБелоярский не оказывает влияния на развитие системы теплоснабжения.
13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемыводоснабжения городского поселения Белоярский для обеспечениясогласованности схемы водоснабжения и указанных в схеме теплоснабжениярешений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка схемы водоснабжения в части развития системы теплоснабженияна территории городского поселения Белоярский не требуется.
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Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения городскогопоселения Белоярский
14.1 Описание существующих и перспективных значений индикаторовразвития систем теплоснабжения
Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжениягородского поселения Белоярский, в рамках разработки схемы теплоснабжения до2027 года и в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабженияутвержденных Постановлением Правительства РФ №405 от 16.03.2019 года, в даннойглаве представлены существующие и перспективные значения индикаторов развитиясистем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниямипо разработке схем теплоснабжения, а именно:- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результатетехнологических нарушений на тепловых сетях;- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результатетехнологических нарушений на источниках тепловой энергии;- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии,отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;- отношение величины технологических потерь тепловой энергии,теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;- коэффициент использования установленной тепловой мощности;- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная красчетной тепловой нагрузке.Все вышеперечисленные индикаторы (показатели) для каждойтеплоснабжающей организации сведены в таблицы 24 и 25.
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Таблица 24 – Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) систем теплоснабжения МУП «БКС»
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. МУП «БКС»2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035Показатели эффективности производства тепловой энергии

1 Количество прекращений подачи тепловой энергии и теплоносителя в результатетехнологических нарушений на тепловых сетях - 29 10 8 5 0 0 0
2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результатетехнологических нарушений на источниках тепловой энергии - 0 0 0 0 0 0 0
3 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными, в т.ч.: кг.у.т./Гкал 158,19 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96
4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальнойхарактеристике тепловой сети Гкал/м2 0,90 0,81 0,77 0,73 0,7 0,7 0,7
5 Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальнойхарактеристике тепловой сети (тонн)м3/м2 0,2 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19
6 Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных - - - - -6.1 Котельная № 1 (Центральная городская)

-

13,7 15,5 15,4 15,4 15,5 15,4 15,4
6.2 Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026. С 01.06.2026 – новая Котельная ВОС (только нанужды ВОС) 14,0 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1
6.3 Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») 14,5 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,16.4 Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) 14,3 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,16.5 Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,86.6 Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,96.7 Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9
7 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетнойтепловой нагрузке м2/(Гкал/ч) 339,2 341,8 340,2 338,8 338,8 338,8 338,8
8 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, вобщем объеме отпущенной тепловой энергии - 86,2 93,1 94,3 95,0 95,0 95,0 95,0
9 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловыхсетей лет 17,6 16,4 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0
10 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных загод, к общей материальной характеристике тепловых сетей - 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
11 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловойэнергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощностиисточников тепловой энергии - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 25 – Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) систем теплоснабжения АО «Аэропорт Белоярский»
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. АО «Аэропорт Белоярский»2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035Показатели эффективности производства тепловой энергии
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. АО «Аэропорт Белоярский»2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
1 Количество прекращений подачи тепловой энергии и теплоносителя в результатетехнологических нарушений на тепловых сетях - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результатетехнологических нарушений на источниках тепловой энергии - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными т.у.т./Гкал 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132
4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальнойхарактеристике тепловой сети Гкал/м2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
5 Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальнойхарактеристике тепловой сети (тонн) м3/м2 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
6 Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных % 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9
7 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетнойтепловой нагрузке м2/(Гкал/ч) 256,3 256,3 256,3 256,3 256,3 256,3 256,3
8 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, вобщем объеме отпущенной тепловой энергии - - - - - - - -
9 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловыхсетей лет - - - - - - -
10 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных загод, к общей материальной характеристике тепловых сетей - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловойэнергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощностиисточников тепловой энергии - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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14.2 Описание существующих и перспективных значений целевыхпоказателей реализации схемы теплоснабжения городского поселенияБелоярский
Описание существующих и перспективных целевых показателей реализациисхемы теплоснабжения приведены в таблицах 24-25.
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Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия»
15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствийреализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя
Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализациипрограмм строительства, реконструкции и технического перевооружения системтеплоснабжения приведены в таблице 26.
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Таблица 26 – Результаты оценки ценовых последствий

№п/п Наименование норматива-индикатора

Рекомендуемые значениянормативов - индикаторовпо ХМАО-Югре на 2025 год
Показатели, принятые приустановлении тарифов РСТЮгры (план на 2025 год) Факт организации за 2025 год

Показатели, сложившиеся порезультатам реализациимероприятий в сопоставимыхусловиях с уровнем цен 2025года* (2027 год)Удельныйвес, % Удельный расход,руб./Гкал Расходы Удельный вес Удельныйрасход Расходы Удельныйвес Удельныйрасход Расходы** Удельныйвес Удельныйрасходmin max min max тыс руб. % руб./Гкал тыс руб. % руб./Гкал тыс руб. % руб./Гкал
1. Операционные расходы 24,08 51,15 462,39 907,7 63 531,36 20,27 410,21 107 280,48 30,39 642,98 103 075,46 24,79 665,54
1.1 Расходы приобретениесырья и материалов 1,57 2,96 30,06 52,68 3 658,69 1,17 23,62 5 462,67 1,55 32,74 3 755,77 0,90 24,25
1.2 Расходы на ремонтосновных средств 1,37 2,51 26,34 53,67 0,00 0,00 0,00 4 423,91 1,25 26,51 0,00 0,00 0,00
1.3 Расходы на оплату труда 19,6 37,65 377,91 652,45 55 868,80 17,82 360,73 73 143,33 20,72 438,38 94 830,28 22,81 612,30
1.3.1

Оплата труда основногопроизводственногоперсонала
13,29 27,25 256,29 472,21 36 027,78 11,49 232,62 48 118,04 13,63 288,39 62 067,85 14,93 400,76

1.3.2 Оплата труда цеховогоперсонала 2,48 6,04 47,8 104,7 8 731,02 2,79 56,37 12 335,55 3,49 73,93 16 297,36 3,92 105,23
1.3.3

Оплата трудаобщехозяйственногоперсонала 3,83 5,29 73,81 75,54 11 110,00 3,54 71,74 12 689,74 3,60 76,05 16 465,07 3,96 106,31

1.4
Расходы на оплату работ иуслуг производственногохарактера, выполняемых подоговорам со стороннимиорганизациями

0,78 5,13 15,02 88,93 0,00 0,00 0,00 12 994,91 3,68 77,88 0,00 0,00 0,00

1.5
Расходы на оплату иныхработ и услуг, выполняемыхпо договорам сорганизациями

0,59 2 10,24 42,85 3 640,98 1,16 23,51 6 011,51 1,70 36,03 4 116,89 0,99 26,58

1.6 Расходы на служебныекомандировки 0 0,06 0 0,3 0,00 0,00 0,00 87,10 0,02 0,52 0,00 0,00 0,00
1.7 Расходы на обучениеперсонала 0 0,06 0 1,05 0,00 0,00 0,00 14,61 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
1.8 Лизинговый платеж,арендная плата 0 0,03 0 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 Другие расходы 0,16 0,79 2,82 15,12 362,88 0,12 2,34 5 142,44 1,46 30,82 372,51 0,09 2,41
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№п/п Наименование норматива-индикатора

Рекомендуемые значениянормативов - индикаторовпо ХМАО-Югре на 2025 год
Показатели, принятые приустановлении тарифов РСТЮгры (план на 2025 год) Факт организации за 2025 год

Показатели, сложившиеся порезультатам реализациимероприятий в сопоставимыхусловиях с уровнем цен 2025года* (2027 год)Удельныйвес, % Удельный расход,руб./Гкал Расходы Удельный вес Удельныйрасход Расходы Удельныйвес Удельныйрасход Расходы** Удельныйвес Удельныйрасходmin max min max тыс руб. % руб./Гкал тыс руб. % руб./Гкал тыс руб. % руб./Гкал
2. Неподконтрольныерасходы 7,69 19,82 147,72 351,94 28 120,11 8,97 181,57 43 554,82 12,34 261,04 56 402,20 13,56 364,18

2.1
Расходы на оплату услуг,оказываемых организациями,осуществляющимирегулируемые видыдеятельности

0,04 0,71 0,76 13,65 5 006,35 1,60 32,33 1 345,30 0,38 8,06 3 090,68 0,74 19,96

2.2 Расходы на уплатуналогов, сборов и другихобязательных платежей 0,18 1,56 3,15 29,86 1 348,20 0,43 8,71 1 322,39 0,37 7,93 1 060,14 0,25 6,85
2.3 Концессионная плата 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.4 Арендная плата 0 0,43 0 8,24 0,00 0,00 0,00 11,56 0,00 0,07 51,46 0,01 0,33
2.5 Расходы по сомнительнымдолгам 0 0,62 0 13,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 319,96 0,80 21,44
2.6 Отчисления насоциальные нужды 5,8 11,22 111,72 194,5 16 063,87 5,12 103,72 21 960,74 6,22 131,62 27 797,47 6,69 179,48
2.7 Амортизация основныхсредств и нематериальныхактивов 1,58 4,75 30,53 82,26 5 684,69 1,81 36,70 18 914,83 5,36 113,36 20 233,39 4,87 130,64

2.8
Расходы на выплаты подоговорам займа икредитным договорам,включая проценты по ним

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9

Суммарная экономия отснижения операционныхрасходов и от сниженияпотребления энергетическихресурсов, холодной воды итеплоносителя, достигнутаярегулируемой организациейв предыдущих долгосрочныхпериодах регулирования

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Налог на прибыль 0,09 0,53 1,57 10,13 17,00 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00 849,10 0,20 5,48
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№п/п Наименование норматива-индикатора

Рекомендуемые значениянормативов - индикаторовпо ХМАО-Югре на 2025 год
Показатели, принятые приустановлении тарифов РСТЮгры (план на 2025 год) Факт организации за 2025 год

Показатели, сложившиеся порезультатам реализациимероприятий в сопоставимыхусловиях с уровнем цен 2025года* (2027 год)Удельныйвес, % Удельный расход,руб./Гкал Расходы Удельный вес Удельныйрасход Расходы Удельныйвес Удельныйрасход Расходы** Удельныйвес Удельныйрасходmin max min max тыс руб. % руб./Гкал тыс руб. % руб./Гкал тыс руб. % руб./Гкал
3.

Расходы наприобретениеэнергоресурсов, холоднойводы
25,34 63,68 462,48 1 187,21 221779,36 70,75 1 431,98 201 963,64 57,22 1 210,45 253 781,26 61,03 1 638,61

3.1 Топливо 12,12 42,98 209,94 828,51 163113,82 52,03 1 053,19 155 121,89 43,95 929,71 188 759,77 45,40 1 218,78
3.2 Электрическая энергия 12,86 18,31 245,64 317,24 50 131,89 15,99 323,69 41 616,06 11,79 249,42 55 945,99 13,45 361,23
3.3 Холодная вода 0,36 2,39 6,89 41,46 8 533,66 2,72 55,10 5 225,68 1,48 31,32 9 075,50 2,18 58,604. Нормативная прибыль 0,27 1,58 4,7 30,39 51,00 0,02 0,33 165,33 0,05 0,99 2 547,30 0,61 16,45
5. Расчетнаяпредпринимательскаяприбыль 0 4,17 0 72,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимаяваловая выручка х 313475,94 100,00 2 024,05 352 964,27 100,00 2 115,46 415 806,22 100,00 2 684,78
7. Отпуск в сеть, тыс. Гкал х
8. Потери тепловой энергии,тыс. Гкал х
9. Объем полезного отпуска,тыс. Гкал х 154,88 166,85 154,88
10. Тариф на тепловуюэнергию, руб/Гкал х 2142,64 2 024,05 2 115,46 2 684,78

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения городского поселенияБелоярский (МУП «БКС») представлена в таблице 27.Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения городского поселенияБелоярский (АО «Аэропорт Белоярский) представлена за 2022-2023 гг. в таблице 28.
Таблица 27 – Тарифно-балансовая модель по системе теплоснабжения городского поселения Белоярский (МУП «БКС»)

№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Установленныйтариф на 2025 Факт запоследний Установленный тарифна год, Период реализации ИП2027 2028 2029 2030 2031
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год отчетныйпериод(2025 год)
предшествующийпервому годуреализации ИП (2026год)Раздел 1. Баланс тепловой энергии

1 Выработано тепловой энергии (далее -т/э) тыс.Гкал 210,88 178,00 195,75 195,75 195,75 195,75 195,75 195,75
2 Собственные нужды котельной тыс.Гкал 4,77 4,02 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42то же в % от выработки % 2,26 2,26 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
3 Отпуск т/э, поставляемой сколлекторов источника т/э(котельных) тыс.Гкал 206,12 173,98 191,32 191,32 191,32 191,32 191,32 191,32
4 Покупная т/э тыс.Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Расход ТЭ на хозяйственные нужды тыс.Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Отпуск т/э от источника т/э (полезныйотпуск) - отпуск в сеть тыс.Гкал 206,12 173,98 191,32 191,32 191,32 191,32 191,32 191,32
7 Потери т/э в сетях тыс.Гкал 39,26 27,44 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45то же в % от отпуска в сеть % 19,05 15,77% 19,05 19,05% 19,05% 19,05% 19,05% 19,05%
8 Отпуск т/э из тепловой сети (полезныйотпуск), всего тыс.Гкал 166,85 146,53 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88

Население тыс.Гкал 92,42 75,32 79,89 79,89 79,89 79,89 79,89 79,89Прочие потребители, в т.ч.: тыс.Гкал 55,16 60,44 56,29 56,29 56,29 56,29 56,29 56,29бюджетные потребители тыс.Гкал 27,37 26,68 27,38 27,38 27,38 27,38 27,38 27,38иные потребители тыс.Гкал 27,79 33,76 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92Собственное потребление тыс.Гкал 19,27 13,77 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70Раздел 2. Параметры для расчета расходов (индексы)Индекс потребительских цен (ИПЦ) % 4,01 3,98 3,98 3,98 3,98Индекс эффективности операционныхрасходов (ИР) % 1,00 1,00 1,00 1,00
Индекс изменения количества активов(ИКА)количество условных единиц у.е.Коэффициент эластичности затрат поросту активов (Кэл) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

1,04 1,03 1,03 1,03 1,03Раздел 3. Калькуляция
1 Операционные расходы ОР тыс. руб. 63 531,36 107 280,48 98 736,82 103 075,46 106106,09 109225,82 112437,28 115 743,16

1.1. Расходы на приобретение сырья иматериалов тыс. руб. 3 658,69 5 462,67 3 610,97 3 755,77 3 866,20 3 979,87 4 096,89 4 217,35
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№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Установленныйтариф на 2025год

Факт запоследнийотчетныйпериод(2025 год)

Установленный тарифна год,предшествующийпервому годуреализации ИП (2026год)

Период реализации ИП

2027 2028 2029 2030 2031

1.2. Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 0,00 4 423,91 0,00
1.3. Расходы на оплату труда тыс. руб. 55 868,80 73 143,33 91 174,20 94 830,28 97 618,48 100488,66 103443,23 106 484,67

оплата труда тыс. руб. 53 191,58 72 379,53 88 495,90 92 044,59 94 750,88 97 536,75 100404,53 103 356,62
численность чел. 77,30 79,95 73,58 73,58 73,58 73,58 73,58 73,58
средняя зарплата в месяц тыс. руб. 57 343,23 75 442,50 100 224,00 104 242,98 107307,94 110463,00 113710,84 117 054,16
Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб. 2 677,22 763,80 2 678,30 2 785,69 2 867,60 2 951,91 3 038,70 3 128,051.3.1. ОПР тыс. руб. 36 027,78 48 118,04 59 674,88 62 067,85 63 892,77 65 771,34 67 705,15 69 695,82оплата труда тыс. руб. 34 131,64 47 640,08 57 777,98 60 094,88 61 861,79 63 680,65 65 552,99 67 480,38численность чел. 54,75 56,00 52,11 52,11 52,11 52,11 52,11 52,11
средняя зарплата в месяц тыс. руб. 51 950,74 70 892,98 92 390,14 96 094,99 98 920,37 101828,83 104822,80 107 904,80
Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб. 1 896,14 477,96 1 896,90 1 972,97 2 030,97 2 090,69 2 152,16 2 215,441.3.2. Цеховые тыс. руб. 8 731,02 12 335,55 15 669,04 16 297,36 16 776,54 17 269,80 17 777,57 18 300,26оплата труда тыс. руб. 8 350,06 12 277,60 15 287,91 15 900,96 16 368,48 16 849,74 17 345,16 17 855,14численность чел. 11,00 11,50 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47
средняя зарплата в месяц тыс. руб. 63 258,02 88 968,14 121 671,45 126 550,47 130271,31 134101,54 138044,40 142 103,18
Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб. 380,96 57,95 381,13 396,41 408,06 420,06 432,41 445,131.3.3. АУП тыс. руб. 11 110,00 12 689,74 15 830,28 16 465,07 16 949,18 17 447,52 17 960,51 18 488,59оплата труда тыс. руб. 10 709,88 12 461,85 15 430,01 16 048,75 16 520,62 17 006,36 17 506,38 18 021,10численность чел. 11,55 12,45 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
средняя зарплата в месяц тыс. руб. 77 251,25 83 412,64 116 927,29 121 616,07 125191,83 128872,72 132661,83 136 562,36
Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб. 400,11 227,89 400,27 416,32 428,56 441,16 454,13 467,49

1.4.
расходы на оплату работ и услугпроизводственного характера,выполняемых по договорам состоронними организациями

тыс. руб. 0,00 12 994,91 0,00

1.5. Расходы на оплату иных работ иуслуг, выполняемых по договорам сорганизациями тыс. руб. 3 640,98 6 011,51 3 593,50 4 116,89 4 237,94 4 362,54 4 490,81 4 622,85
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№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Установленныйтариф на 2025год

Факт запоследнийотчетныйпериод(2025 год)

Установленный тарифна год,предшествующийпервому годуреализации ИП (2026год)

Период реализации ИП

2027 2028 2029 2030 2031

1.5.1. Расходы на оплату услуг связи тыс.руб. 0,00 157,69 0,00 157,69 162,33 167,10 172,01 177,07
1.5.2. Расходы на оплату вневедомственнойохраны тыс.руб. 99,16 98,97 97,87 101,79 104,78 107,87 111,04 114,30
1.5.3. Расходы на оплату коммунальныхуслуг тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.4. Расходы на оплату юридических,информационных, аудиторских иконсультационных услуг тыс.руб. 0,00 221,61 0,00 221,61 228,12 234,83 241,73 248,84
1.5.5. Расходы на оплату других работ иуслуг тыс.руб. 318,19 109,79 314,04 326,63 336,23 346,12 356,29 366,77
1.5.6. Прочие тыс.руб. 3 223,64 5 423,45 3 181,59 3 309,18 3 406,47 3 506,63 3 609,73 3 715,861.6. Расходы на служебные командировки тыс. руб. 0,00 87,10 0,001.7. Расходы на обучение персонала тыс. руб. 0,00 14,61 0,001.8. Лизинговый платеж тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
1.9. Другие расходы, не относящиеся кнеподконтрольным расходам тыс.руб. 362,88 5 142,44 358,15 372,51 383,47 394,74 406,35 418,29
1.9.1. Расходы по охране труда и техникебезопасности. тыс.руб. 353,40 1 015,46 348,79 362,78 373,44 384,42 395,73 407,36
1.9.2. Расходы на канцелярские товары. тыс.руб. 9,49 81,52 9,36 9,74 10,02 10,32 10,62 10,931.9.3. Прочие тыс.руб. 0,00 4 045,46 0,0043 554,822 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 28 120,11 43 554,82 34 267,78 56 402,20 51 401,93 48 750,89 54 073,64 53 074,60
2.1. Расходы на оплату услуг, оказываемыхорганизациями, осуществляющимирегулируемые виды деятельности тыс. руб. 5 006,35 1 345,30 2 971,52 3 090,68 3 213,69 3 341,59 3 474,59 3 612,88
2.1.1. Стоки производственные тыс.руб. 1 345,302.1.1.1. объем стоков тыс. м3 70,10 25,01 38,21 38,21 38,21 38,21 38,21 38,212.1.1.2. цена стоков руб./м3 71,41 53,78 77,76 80,88 84,10 87,44 90,92 94,542.1.2. Услуги по передаче т/э тыс.руб. 0,002.1.2.1. Объем т/э тыс. Гкал 0,002.1.2.2. Цена т/э руб./ Гкал 0,00
2.2. Расходы на уплату налогов, сборов идругих обязательных платежей всего,в том числе: тыс. руб. 1 348,20 1 322,39 1 060,14 1 060,14 1 060,14 1 060,14 1 060,14 1 060,14
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№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Установленныйтариф на 2025год

Факт запоследнийотчетныйпериод(2025 год)

Установленный тарифна год,предшествующийпервому годуреализации ИП (2026год)

Период реализации ИП

2027 2028 2029 2030 2031

2.2.1.

Плата за выбросы и сбросызагрязняющих веществ в окружающуюсреду, размещение отходов и другиевиды негативного воздействия наокружающую среду в пределахустановленных нормативов и (или)лимитов

тыс. руб. 44,27 26,25 31,39 31,39 31,39 31,39 31,39 31,39

2.2.2. Расходы на обязательное страхование тыс. руб. 31,88 42,04 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,882.2.3. Земельный налог тыс. руб. 0,002.2.4. Транспортный налог тыс. руб. 0,002.2.5. Водный налог тыс. руб. 0,002.2.6. Налог на имущество тыс. руб. 1 272,05 1 254,10 996,88 996,88 996,88 996,88 996,88 996,882.2.7. Иные расходы тыс. руб. 0,002.3. Концессионная плата тыс. руб. 0,002.4. Арендная плата тыс. руб. 11,56 51,46 51,46 51,46 51,46 51,46 51,462.5. Расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 0,00 3 319,96 3 319,96 3 319,96 3 319,96 3 319,96 3 319,962.6. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 16 063,87 21 960,74 26 725,76 27 797,47 28 614,77 29 456,10 30 322,17 31 213,702.6.1. ОПР тыс.руб. 14 480,842.6.2. Цеховые тыс.руб. 3 726,102.6.3. АУП тыс.руб. 3 753,81
2.7. Амортизация основных средств инематериальных активов всего, в томчисле: тыс. руб. 5 684,69 18 914,83 86,37 20 233,39 13 902,23 11 002,91 8 907,95 9 143,29

2.7.1. введенных в эксплуатацию дореализации инвестиционнойпрограммы тыс. руб. 20 233,39 12 490,90 8 380,04 6 867,19 5 337,24

2.7.2. вводимых в эксплуатацию врезультате реализацииинвестиционной программы тыс. руб. 0,00 1 411,34 2 622,86 2 040,76 3 806,05

2.8. Расходы на выплаты по договорамзайма и кредитным договорам,включая проценты по ним тыс. руб. 0,00
2.9. Расходы концессионера наосуществление государственного тыс. руб. 0,00
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№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Установленныйтариф на 2025год

Факт запоследнийотчетныйпериод(2025 год)

Установленный тарифна год,предшествующийпервому годуреализации ИП (2026год)

Период реализации ИП

2027 2028 2029 2030 2031

кадастрового учета и (или)государственной регистрации правасобственности концедента
2.10.

Экономия, определенная в прошедшемдолгосрочном периоде регулированияи подлежащая учету в текущемдолгосрочном периоде регулирования
тыс. руб. 0,00

2.11. Налог на прибыль тыс. руб. 17,00 52,57 849,10 1 239,68 518,73 6 937,37 4 673,17
3 Расходы на приобретениеэнергетических ресурсов тыс. руб. 221 779,36 201 963,64 235 646,25 253 781,26 269582,30 286411,26 304336,98 323 433,01

3.1. Расходы на топливо тыс. руб. 163 113,82 155 121,89 173 230,84 188 759,77 201972,95 216111,06 231238,84 247 425,55
3.1.1. Затраты на газ тыс. руб. 163 113,82 155 121,89 173 230,84 188 759,77 201972,95 216111,06 231238,84 247 425,55
3.1.1.1. КПД газ % 91,95 83,38 91,95 91,95 91,95 91,95 91,95 91,95
3.1.1.2. НУР топлива от выработки кг у.т./Гкал. 0,00 171,34 174,84 174,84 174,84 174,84 174,84 174,84
3.1.1.3. НУР топлива от отпуска в сеть (газ) кг у.т./Гкал. 158,96 175,31 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96
3.1.1.3.1 Теплота сгорания топлива ккал/кг 0,00 8 092,083.1.1.4. Переводной коэффициент 0,00 1,163.1.1.5. НУР топлива от выработки м3/Гкал 0,00 148,22 153,87 153,88 153,88 153,88 153,88 153,883.1.1.6. НУР топлива от отпуска в сеть м3/Гкал 0,00 151,65 157,44 157,43 157,43 157,43 157,43 157,433.1.1.7. Цена топлива руб/ т. м3 5 752,13 5 879,62 6 659,95 7 257,07 7 765,07 8 308,62 8 890,23 9 512,543.1.1.7.1. топливо руб/ т. м3 0,00 4 749,983.1.1.7.2. транспортировка руб/ т. м3 0,00 1 129,643.1.1.8. Объем топлива тыс. м3 28 357,12 26 382,64 26 010,83 26 010,45 26 010,45 26 010,45 26 010,45 26 010,453.1.2. Затраты на нефть тыс. руб.3.1.1.1. КПД %
3.1.1.2. НУР топлива от выработки кг у.т./Гкал.
3.1.1.3. НУР топлива от отпуска в сеть кг у.т./Гкал.3.1.1.4. Переводной коэффициент ккал/кг



74

№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Установленныйтариф на 2025год

Факт запоследнийотчетныйпериод(2025 год)

Установленный тарифна год,предшествующийпервому годуреализации ИП (2026год)

Период реализации ИП

2027 2028 2029 2030 2031

3.1.1.5. НУР топлива от выработки т.н.т./Гкал.
3.1.1.6. НУР топлива от отпуска в сеть т.н.т./Гкал.3.1.1.7. Цена топлива руб/ т3.1.1.7.1. топливо руб/ т3.1.1.7.2. транспортировка руб/ т3.1.1.8. Объем топлива тыс. т3.2. Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 50 131,89 41 616,06 53 790,31 55 945,99 58 172,64 60 487,91 62 895,33 65 398,563.2.1. Затраты на э/э тыс. руб. 41 616,063.2.1.1 НУР э/э кВтч/Гкал 30,31 31,72 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,313.2.1.2 Цена э/э руб./кВтч 7,84 7,37 9,07 9,43 9,80 10,20 10,60 11,023.2.1.3 Объем э/э тыс. кВтч 6 391,96 5 645,87 5 933,18 5 933,05 5 933,05 5 933,05 5 933,05 5 933,05
3.2.2. Электрическая энергия для прочихнужд тыс. руб.
3.3. Расходы на холодную воду тыс. руб. 8 533,66 5 225,68 8 625,10 9 075,50 9 436,71 9 812,29 10 202,82 10 608,893.3.1. Затраты на воду тыс. руб. 5 225,683.3.2. НУР воды м3/Гкал 0,42 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,423.3.3. Цена воды руб./м3 97,47 51,29 106,13 110,39 114,78 119,35 124,10 129,043.3.4. Расход воды (объем) тыс. м3 87,55 101,89 81,27 82,21 82,21 82,21 82,21 82,213.4. Расходы на тепловую энергию тыс. руб.3.4.1. Цена руб./Гкал3.4.2. Объем тыс. Гкал3.5. Расходы на теплоноситель тыс. руб.3.5.1. Цена руб./м33.5.2. Объем тыс. м34. Прибыль тыс. руб. 51,00 165,33 157,70 2 547,30 3 719,03 1 556,19 20 812,11 14 019,51Нормативный уровень прибыли % 0,01 0,01 0,00 0,04 0,03
4.1.

Расходы на капитальные вложения(инвестиции), определяемые всоответствии с инвестиционнымипрограммами
тыс. руб. 2 383,27 3 548,48 1 378,85 20 627,71 13 827,77

4.2. Расходы на погашение иобслуживание заемных средств, тыс. руб.
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№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Установленныйтариф на 2025год

Факт запоследнийотчетныйпериод(2025 год)

Установленный тарифна год,предшествующийпервому годуреализации ИП (2026год)

Период реализации ИП

2027 2028 2029 2030 2031

привлекаемых на реализациюмероприятий инвестиционнойпрограммы

4.3.
Расходы на выплаты,предусмотренные коллективнымидоговорами, не учитываемые приопределении налоговой базы налога наприбыль

тыс. руб. 51,00 165,33 157,70 164,02 170,55 177,34 184,40 191,74

4.4. Прочие тыс. руб.
5. Расчетная предпринимательскаяприбыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6.

Результаты деятельности до переходак регулированию цен (тарифов) наоснове долгосрочных параметроврегулирования
тыс. руб.

7.
Корректировка с целью учетаотклонения фактических значенийпараметров расчета тарифов отзначений, учтенных при установлениитарифов

тыс. руб. -1 000,00 0,00

8.

Корректировка необходимой валовойвыручки с учетом степени исполнениярегулируемой организациейобязательств по созданию и (или)реконструкции объектаконцессионного соглашения или пореализации инвестиционнойпрограммы в случае недостижениярегулируемой организацией плановыхзначений показателей надежностиобъектов теплоснабжения

тыс. руб.

9. Корректировка НВВ в связи сизменением (неисполнением)инвестиционной программы тыс. руб.
10. Корректировка, подлежащая учету в тыс. руб.
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№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Установленныйтариф на 2025год

Факт запоследнийотчетныйпериод(2025 год)

Установленный тарифна год,предшествующийпервому годуреализации ИП (2026год)

Период реализации ИП

2027 2028 2029 2030 2031

НВВ и учитывающая отклонениефактических показателейэнергосбережения и повышенияэнергетической эффективности отустановленных плановых (расчетных)показателей и отклонение сроковреализации программы в областиэнергосбережения и повышенияэнергетической эффективности отустановленных сроков реализациитакой программы
11. Итого необходимая валовая выручка(НВВ) тыс. руб. 313 475,94 352 964,27 367 808,55 415 806,22 430809,35 445944,17 491660,01 506 270,27

Выпадающие тыс. руб. 8 991,19 60 043,50 0,00Итого необходимая валовая выручка(НВВ) без выпадающ тыс. руб. 304 484,75 352 964,27 307 765,05 415 806,22 430809,35 445944,17 491660,01 506 270,27
НВВ 1 полугодия тыс. руб. 200 557,58 261802,84 261802,84 285247,73 307 660,44
НВВ 2 полугодия тыс. руб. 215 248,65 169006,51 184141,33 206412,28 198 609,83

12. Тариф на тепловую энергию(среднегодовой) руб./Гкал,без НДС 1 824,86 1 987,14 2 684,78 2 781,65 2 879,37 3 174,55 3 268,89
Среднегодовой рост тарифов % 1,35 1,04 1,04 1,10 1,03

12.1. Тариф 1 полугодия руб./Гкал,без НДС 1766,01 1 924,95 2 130,92 2 781,65 2 781,65 3 030,75 3 268,89
12.2. Тариф 2 полугодия руб./Гкал,без НДС 1924,95 2 130,92 3 542,74 2 781,65 3 030,75 3 397,30 3 268,89

Изменение к предыдущему периоду % 1,66 1,00 1,09 1,12 1,00
Таблица 28 – Тарифно-балансовая модель по системе теплоснабжения городского поселения Белоярский (АО «АэропортБелоярский»)

№ п/п Наименование статьи расходов Тариф 2022год 2022 год Принято РСТ Югры по результатамкорректировки Обоснования корректировки расходов
Предложено Отклонение 2022 год Отклонение 2023 год
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ТСО от тарифа от тарифа1 Операционные расходы ОР 2 527,84 4 332,90 1 805,06 2 537,57 9,73 2 612,68

В соответствии с принятымипоказателями.

1.1. Индекс потребительских цен 103,90 - - 104,30 0,40 104,00
1.2.1. Индекс количества активов(производство) 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Индекс количества активов (передача) 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
1.3. Индекс эффективности операционныхрасходов 1,00 - - 1,00 0,00 1,00
1.4. Коэффициент эластичности затрат поросту активов 0,75 - - 0,75 0,00 0,75
1.5. Коэффициент индексацииоперационных расходов 1,029 0,000 - 1,033 0,004 1,030
2 Неподконтрольные расходы, всего: 1 443,14 2 182,26 739,12 1 379,18 -63,95 1 374,74 В соответствии с принятымирасходами.

2.1. Расходы на оплату услуг, оказываемыхорганизациями, осуществляющимирегулируемые виды деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов идругих обязательных платежей 113,77 554,90 441,13 113,35 -0,43 95,51

Приняты расходы: 2,72 тыс. руб. -плата за негативное воздействие(согласно представленной декларациии расчету); 14,03 тыс. руб. -обязательное страхование (согласнодоговору об организацииобязательного страхованиягражданской ответственностивладельца опасного объекта от04.03.2021 № 2821 NL 0028,страховой полис №CAZX12177013334000), налог наимущество в размере 96,60 тыс. руб.,определенный с учетомналогооблагаемой базы и ставкиналога на имущество 2,2%.2.3. Концессионная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х2.4. Арендная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х2.5. Расходы по сомнительным долгам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2.6. Отчисления на социальные нужды 516,05 814,05 298,00 452,53 -63,53 465,92
Приняты с учетом тарифа страховоговзноса в размере – 30,0%, размерастрахового тарифа на обязательноесоциальное страхование отнесчастных случаев – 0,4% согласно
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№ п/п Наименование статьи расходов Тариф 2022год
2022 год Принято РСТ Югры по результатамкорректировки Обоснования корректировки расходов

ПредложеноТСО Отклонениеот тарифа 2022 год Отклонениеот тарифа 2023 год
уведомлению ГУ РОФСС РФ поХанты-Мансийскому АО-Югре от12.03.2021.

2.7. Амортизация основных средств инематериальных активов 813,31 813,31 0,00 813,31 0,00 813,31 х
2.8. Расходы на выплаты по договорамзайма и кредитным договорам,включая проценты по ним 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2.9.
Расходы концессионера наосуществление государственногокадастрового учета и (или)государственной регистрации правасобственности концедента

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2.10.
Суммарная экономия от сниженияоперационных расходов и от сниженияпотребления энергетических ресурсов,достигнутая регулируемойорганизацией в предыдущемдолгосрочном периоде регулирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2.11. Налог на прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
3 Расходы на приобретениеэнергетических ресурсов 2 659,15 3 293,36 634,21 2 642,59 -16,57 2 733,75 В соответствии с принятымирасходами.Технологические потери, тыс.Гкал 0,16 0,17 0,00 0,16 0,00 0,16 На уровне показателейэнергосбережения и энергетическойэффективности, утвержденныхприказом РСТ Югры № 65-нп от27.11.2018 на 2019-2023 годы (далее -Приказ № 65-нп)

Технологические потери, % 4,75 4,76 0,01 4,75 0,00 4,75

3.1. Расходы на топливо 2 207,96 2 791,00 583,04 2 191,87 -16,09 2 265,20 В соответствии с принимаемымобъемом и ценой топлива.
3.1.1. НУР газа (от отпуска в сеть), кгу.т./Гкал 154,05 189,24 35,19 154,05 0,00 154,05 На уровне показателей, утвержденныхПриказом № 65-нп.3.1.1.1. КПД газ, % 93,66 91,00 -2,66 93,66 0,00 93,66
3.1.1.2. Цена газа (природный лимитный),руб./тыс. м3 4 733,94 4 894,77 160,83 4 714,04 -19,90 4 871,75 *Примечание

Индексы цен на топливо, % 103,00 - - 105,00 2,00 104,00 С июля по Прогнозу3.1.1.3. Объем топлив, тыс.м3 466,41 570,20 103,79 464,97 -1,44 464,97 Исходя из принятых объемов отпуска
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№ п/п Наименование статьи расходов Тариф 2022год
2022 год Принято РСТ Югры по результатамкорректировки Обоснования корректировки расходов

ПредложеноТСО Отклонениеот тарифа 2022 год Отклонениеот тарифа 2023 год
тепловой энергии в сеть, НУР топливаи калорийного эквивалента топлива вразмере 1,14 согласно актам сдачи-приемки газа и товарным накладнымна отпуск газа

3.1.4. Норматив запасов топлива наисточниках тепловой энергии (тонн,м3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Утвержденные нормативы запасовтоплива на источниках тепловойэнергии не представлены, затраты незаявляет.

3.2. Расходы на электрическую энергию 403,48 445,15 41,67 402,96 -0,52 419,08 В соответствии с принимаемымобъемом и ценой на электроэнергию.
3.2.1. НУР электроэнергии, кВтч/Гкал 20,28 23,69 3,41 20,28 0,00 20,28 На уровне показателей, утвержденныхПриказом № 65-нп.

3.2.3. Цена э/э, руб./кВтч 5,58 5,37 -0,21 5,68 0,10 4,89
Цена э/э принята с учетомсреднегодовой цены за 2021 год (5,49руб./кВтч) и показателей Прогноза.Поставщик э/э АО «Газпромэнергосбыт Тюмень»Индексы цен на электроэнергию, % 104,00 - - 103,50 -0,50 104,00 Среднегодовой по Прогнозу.

3.2.4. Объем электроэнергии, тыс.кВтч 70,99 82,93 11,94 70,98 -0,01 70,98 Исходя из принятых объемоввыработки тепловой энергии и НУРэлектроэнергии.
3.3. Расходы на холодную воду 47,72 57,21 9,49 47,76 0,04 49,48 В соответствии с принимаемымобъемом и ценой воды.
3.3.1. НУР воды, м3/Гкал 0,17 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 На уровне показателей, утвержденныхПриказом № 65-нп.

3.3.2. Цена воды, руб./м3. 78,12 82,92 4,80 78,19 0,07 81,01
Цена воды принята с учетом цены,установленной приказом РСТ Югрыот 29.11.2018 № 70-нп для АО«ЮКЭК-Белоярский» с 01.07.2021 -76,96 руб./м3 и показателей ПрогнозаИндексы цен на воду, % 103,40 - - 103,60 0,20 103,60 С июля по Прогнозу

3.3.3. Объем воды, тыс.м3 0,61 0,69 0,08 0,61 0,00 0,61 Исходя из принятых объемоввыработки тепловой энергии и НУРводы.
4. Прибыль 0,00 195,42 195,42 0,00 0,00 0,00 Организацией не предоставленыобосновывающие материалы.
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№ п/п Наименование статьи расходов Тариф 2022год
2022 год Принято РСТ Югры по результатамкорректировки Обоснования корректировки расходов

ПредложеноТСО Отклонениеот тарифа 2022 год Отклонениеот тарифа 2023 год
4.1. Нормативный уровень прибыли(справочно), % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

5. Расчетная предпринимательскаяприбыль регулируемой организации 276,05 548,47 272,42 276,05 0,00 281,82
Расходы определены согласно п. 74(1)Основ в соответствии с формулой 20п. 49 Методики№ 760-э.

6.
Результаты деятельности до перехода крегулированию тарифов на основедолгосрочных параметроврегулирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

7.
Корректировка с целью учетаотклонения фактических значенийпараметров расчета тарифов отзначений, учтенных при установлениитарифов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

8.
Корректировка с учетом надежности икачества реализуемых товаров(оказываемых услуг), подлежащаяучету в НВ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

9. Корректировка НВВ в связи сизменением (неисполнением)инвестиционной программы - - - - - - х
10. Корректировка** - - - - - - х
11. Итого необходимая валовая выручка, втом числе 6 906,18 10 552,41 3 646,23 6 835,40 -70,79 7 002,99 В соответствии с принятымирасходами.11.1. на производство 5 731,11 6 865,97 1 134,86 5 719,39 -11,71 5 853,9511.2. на передачу 1 175,08 2 942,56 1 767,48 1 116,00 -59,07 1 149,0412. Объем полезного отпуска, тыс.Гкал 3,30 3,30 0,00 3,30 0,00 3,30

Принят с учетом фактическогополезного отпуска за 2020 год ипредложения Организации

12.1. 1 полугодие, тыс. Гкал 1,83 1,83 0,00 1,83 0,00 1,83Доля полезного отпуска в годовомобъеме, % 55,58 55,56 -0,03 55,56 -0,03 55,56
12.2. 2 полугодие, тыс. Гкал 1,47 1,47 0,00 1,47 0,00 1,47Доля полезного отпуска в годовомобъеме, % 44,42 44,44 0,03 44,44 0,03 44,44
13. Тариф, руб./Гкал (без НДС) 2 092,78 3 197,70 1 104,92 2 071,33 -21,45 2 122,12 С учетом корректировки НВВ.14. Объем договорной тепловой нагрузки, 1,16 1,00 -0,16 1,16 0,00 1,16 В соответствии с принятой
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№ п/п Наименование статьи расходов Тариф 2022год
2022 год Принято РСТ Югры по результатамкорректировки Обоснования корректировки расходов

ПредложеноТСО Отклонениеот тарифа 2022 год Отклонениеот тарифа 2023 год
Гкал/ч выработкой.



82

Раздел 16 Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения натерритории городского поселения Белоярский
16.1. Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросовзагрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществна водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты,размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектахпроизводства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих врежиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,размещенных на территории городского поселения БелоярскийСведения о валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществв атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности) приведеныв таблице 29.
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Таблица 29 – Сведения о валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздухна каждом источнике тепловой энергии (мощности)Источники выделения загрязняющихвеществ Наименованиеисточникавыброса вредныхвеществ

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовыйвыброс поисточнику,т/годНомер инаименование К-во,шт.
К-во часовработы вгод Код Наименование г/с мг/м3 прин.у. т/год

Котельная № 1 1 6552 Труба котельной
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4,3592050 13,6340309 98,012145 98,0121450304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,7083710 2,2155306 15,926974 15,9269740337 Углерод оксид 4,5976200 14,3797075 111,531187 111,5311870703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,0000008 0,000006 0,000006

Котельная № 3(ВОС) до01.06.2026 1 6552 Труба котельной №1
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1997150 10,3443060 3,481095 3,4810950304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0324540 1,6809659 0,565678 0,5656780337 Углерод оксид 0,3536820 18,3190789 6,417205 6,4172050703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,90E-08 0,0000010 3,50E-07 3,50E-07

Котельная № 3(ВОС) до01.06.2026 1 6552 Труба котельной №2
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0579650 83,3976887 1,012018 1,0120180304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0094190 13,5516748 0,164453 0,1644530337 Углерод оксид 0,1045960 150,4884783 1,897798 1,8977980703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5,70E-09 0,0000082 1,00E-07 1,00E-07Котельная № 4(Котельная 4микрорайона«Березка»)

1 6552 Труба котельной
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0356060 17,3033843 0,841658 0,8416580304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0057860 2,8118121 0,136769 0,1367690337 Углерод оксид 0,0734390 35,6890197 1,781526 1,7815260703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 4,00E-09 0,0000019 9,70E-08 9,70E-08

Котельная № 5(Котельная врайоне СУ 966) 1 6552 Труба котельной
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0755250 73,6874590 1,314418 1,3144180304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0122730 11,9743950 0,213593 0,2135930337 Углерод оксид 0,1314060 128,2088612 2,384228 2,3842280703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,90E-09 0,0000019 3,50E-08 3,50E-08

Крышная котельнаяж/д 12 мкр. 4 1 6552 Труба котельной
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0111460 2,8300729 0,267379 0,2673790304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0018110 0,4598297 0,043449 0,0434490337 Углерод оксид 0,0263980 6,7026974 0,640376 0,6403760703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,40E-09 0,0000004 3,50E-08 3,50E-08

Крышная котельнаяж/д 17 мкр. 4 1 6552 Труба котельной
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0111460 2,8300729 0,267379 0,2673790304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0018110 0,4598297 0,043449 0,0434490337 Углерод оксид 0,0263980 6,7026974 0,640376 0,6403760703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,40E-09 0,0000004 3,50E-08 3,50E-08

Крышная котельнаяж/д 19 мкр. 4 1 6552 Труба котельной 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0111460 2,8300729 0,267379 0,2673790304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0018110 0,4598297 0,043449 0,0434490337 Углерод оксид 0,0263980 6,7026974 0,640376 0,640376
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Источники выделения загрязняющихвеществ Наименованиеисточникавыброса вредныхвеществ

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовыйвыброс поисточнику,т/годНомер инаименование К-во,шт.
К-во часовработы вгод Код Наименование г/с мг/м3 прин.у. т/год

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,40E-09 0,0000004 3,50E-08 3,50E-08
Котельная«АэропортБелоярский» 1 6552 Труба котельной

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0356060 17,3033843 0,841658 0,8416580304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0057860 2,8118121 0,136769 0,1367690337 Углерод оксид 0,0734390 35,6890197 1,781526 1,7815260703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 4,00E-09 0,0000019 9,70E-08 9,70E-08
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16.2. Описание текущих и перспективных значений средних за годконцентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферноговоздуха от выбросов объектов теплоснабженияКотельная № 1 (Центральная городская)Средние за год концентрации вредных веществ на территории производственнойплощадки котельной № 1 (Центральная городская) представлен в таблице 30.Таблица 30 – Средние за год концентрации вредных веществ на территориипроизводственной площадки котельной № 1 (Центральная городская)Код в-ва Наименование вещества Средние за год концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад
0301 Азота диоксид (Азот (IV)оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,06
0304 Азот (II) оксид (Азотаоксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
0328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0330 Сера диоксид (Ангидридсернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,006
0337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3

Котельная № 3 (ВОС)Средние за год концентрации вредных веществ на территории производственнойплощадки котельной № 3 (ВОС) представлен в таблице 31.Таблица 31 – Средние за год концентрации вредных веществ на территориипроизводственной площадки котельной № 3 (ВОС) до 01.06.2026Код в-ва Наименование вещества Средние за год концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад
0301 Азота диоксид (Азот (IV)оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,06
0304 Азот (II) оксид (Азотаоксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
0328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0330 Сера диоксид (Ангидридсернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,006
0337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3

Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»)Средние за год концентрации вредных веществ на территории производственнойплощадки котельной № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») представлен в таблице32. Таблица 32 – Средние за год концентрации вредных веществ на территориипроизводственной площадки котельной № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)Код в-ва Наименование вещества Средние за год концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад
0301 Азота диоксид (Азот (IV)оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,06
0304 Азот (II) оксид (Азотаоксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
0328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0330 Сера диоксид (Ангидридсернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,006
0337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
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Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966)Средние за год концентрации вредных веществ на территории производственнойплощадки котельной № 5 (Котельная в районе СУ 966) представлен в таблице 33.Таблица 33 – Средние за год концентрации вредных веществ на территориипроизводственной площадки котельной № 5 (Котельная в районе СУ 966)Код в-ва Наименование вещества Средние за год концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад
0301 Азота диоксид (Азот (IV)оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,06
0304 Азот (II) оксид (Азотаоксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
0328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0330 Сера диоксид (Ангидридсернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,006
0337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3

Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Средние за год концентрации вредных веществ на территории площадкикотельной ж/д 12 мкр. 4 представлен в таблице 34.Таблица 34 – Средние за год концентрации вредных веществ на территорииплощадки котельной ж/д 12 мкр. 4Код в-ва Наименование вещества Средние за год концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад
0301 Азота диоксид (Азот (IV)оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,06
0304 Азот (II) оксид (Азотаоксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
0328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0330 Сера диоксид (Ангидридсернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,006
0337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3

Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Средние за год концентрации вредных веществ на территории площадкикотельной ж/д 17 мкр. 4 представлен в таблице 35.Таблица 35 – Средние за год концентрации вредных веществ на территорииплощадки котельной ж/д 17 мкр. 4Код в-ва Наименование вещества Средние за год концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад
0301 Азота диоксид (Азот (IV)оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,06
0304 Азот (II) оксид (Азотаоксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
0328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0330 Сера диоксид (Ангидридсернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,006
0337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3

Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Средние за год концентрации вредных веществ на территории площадкикотельной ж/д 19 мкр. 4 представлен в таблице 36.Таблица 36 – Средние за год концентрации вредных веществ на территорииплощадки котельной ж/д 19 мкр. 4Код в-ва Наименование вещества Средние за год концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад



87

0301 Азота диоксид (Азот (IV)оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,06
0304 Азот (II) оксид (Азотаоксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
0328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0330 Сера диоксид (Ангидридсернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,006
0337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3

Котельная «Аэропорт Белоярский»Средние за год концентрации вредных веществ на территории площадкикотельной «Аэропорт Белоярский» представлен в таблице 37.Таблица 37 – Средние за год концентрации вредных веществ на территорииплощадки котельной «Аэропорт Белоярский»Код в-ва Наименование вещества Средние за год концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад
0301 Азота диоксид (Азот (IV)оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,06
0304 Азот (II) оксид (Азотаоксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
0328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0330 Сера диоксид (Ангидридсернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,006
0337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3

16.3. Описание текущих и перспективных значений максимальныхразовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слоеатмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабженияРезультаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектовтеплоснабжения на территории г.п. Белоярский приведены в таблице 38.Таблица 38 – Результаты расчетов максимальных разовых концентрацийвредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха отобъектов теплоснабжения на территории г.п. Белоярский
Загрязняющее вещество Расчётная максимальная приземнаяконцентрация в долях ПДК % вклада

Код Наименование В жилой зоне На границе СЗЗКотельная №1 (Центральная городская)0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - 0,9900 98,670301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,8747 - 98,410304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0,5223 95,190304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4274 - 94,010337 Углерод оксид - 0,2405 82,820337 Углерод оксид 0,2145 - 72,850703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0,2638 100,000703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,1789 - 100,00Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.20260301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - 0,7674 71,610301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,7006 - 60,790304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0,3144 90,280304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4225 - 93,350337 Углерод оксид - 0,1905 58,880337 Углерод оксид 0,2164 - 72,690703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0,1324 99,800703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,2430 - 99,85
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Для остальных котельных концентрации минимальные.Анализ результатов расчётов рассеивания показывает, что в расчётных точках(р.т. на СЗЗ, ориентировочной СЗЗ и БЖЗ) на существующее положение концентрациизагрязняющих веществ не превышают установленные значения ПДК.
16.4. Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих)веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счетперераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники скомбинированной выработкой электрической и тепловой энергииИсточники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергиина территории г.п. Белоярский отсутствуют.Строительство источников с комбинированной выработкой электрической итепловой энергии на территории г.п. Белоярский не планируется.Выбросы загрязняющих веществ от источников тепловой энергии не превышаютустановленные значения ПДК.Мероприятия по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих)веществ в атмосферный воздух не планируются.
16.5. Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных(загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземныеводные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду отразмещения отходов производстваВыбросы загрязняющих веществ от источников тепловой энергии не превышаютустановленные значения ПДК.Мероприятия по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих)веществ в атмосферный воздух не планируются.
16.6. Предложения по величине необходимых инвестиций для снижениявыбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросавредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные иподземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду отразмещения отходов производстваВ оснащении котельных на территории г.п. Белоярский устройства очисткипродуктов сгорания от вредных выбросов отсутствуют. В связи с этим отходысжигания топлива не собираются и не утилизируются.На перспективу развития до 2035 года котельные не предполагается оснащатьустройствами очистки продуктов сгорания.Выбросы загрязняющих веществ от источников тепловой энергии не превышаютустановленные значения ПДК.Мероприятия по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих)веществ в атмосферный воздух не планируются.


